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1. EINLEITUNG

»,Das 0koEnergieland” ist ein vereinsmaRig organisierter Zusammenschluss von Gemeinden
in der Region Gussing, einer tendenziell infrastrukturschwachen Region mit ca. 27.000
Einwohnern (Angabe bezogen auf Bezirk Gissing It. Statistik Austria, die Einwohnerzahl
bezogen nur auf das o6koEnergieland betragt ca. 10.000). Das ©6koEnergieland umfasst
mittlerweile 17 Gemeinden, welche sich fiir das Projekt zur Modellregion zusammen getan
haben sind: Bildein, Deutsch Schiitzen-Eisenberg, Eberau, Gilssing, Guttenbach,
Moschendorf, Strem, Tobaj, Badersdorf, GroBmiirbisch, Heiligenbrunn, Inzenhof,
Kleinmirbisch, Kohfidisch, Neuberg im Burgenland, Neustift bei Glssing und Gerersdorf-
Sulz. Die Gesamtfldche dieser Gemeinden betragt 378 km?2. Davon entfillt fast die Halfte der
Flache auf Wald, der somit die wichtigste Ressource in dieser Region darstellt, gefolgt von
landwirtschaftlichen Flachen (Mais, Getreide, Raps, Sonnenblumen). Die Landschaft ist sanft
hlgelig, die Siedlungen liegen im Wesentlichen entlang der beiden Hauptgewadsser Strem
und Pinka (Stremtal und unteres Pinkatal). Die Region weist mit ca. 2.000 Stunden eine hohe

Anzahl an Sonnenstunden auf.

Der Bezirk Gissing verfiigt iber keine Eisenbahnanbindung und keinen direkten Anschluss
an ein Autobahnnetz. Die Region ist somit verkehrstechnisch als peripher gelegen zu
bezeichnen. Erste GegenmaRnahmen wurden vor ca. 5 Jahren mit der Einrichtung des so
genannten roten Busses ergriffen, der die Gemeinden des unteren Pinkatales mit dem
Bezirksvorort Glssing verbindet. Der Betrieb musste aber Ende 2010 eingestellt werden, da

Forderungen vom Bund ganzlich gestrichen und auch die des Landes reduziert wurde.

Die schlechte Infrastruktur ist auch eine der Hauptursachen fiir die wirtschaftliche Schwache
der Region. Die Region kann zwar mit einer hohen Lebensqualitdt punkten (unberihrte
Natur, ruhige Lage, wenig Verkehr, sanftes Klima, Stichwort sanfter Tourismus), jedoch
fehlen grolRe Leitbetriebe und zugkraftige KMUs. Dies wiederum ist die Ursache fir einen
hohen Pendleranteil und fiir eine nach wie vor stattfindende Abwanderung, die zu einer

weiteren Schwachung der Region flihrt.
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Zusatzlich zu diesen Problemen gab es eine starke Kapitalabwanderung aus der Region durch
Energiezukiufe (Ol, Strom, Kraftstoffe), wiahrend die vorhandenen Ressourcen (wie bereits

erwahnt 44% Waldanteil) kaum genutzt wurden.

1990 wurde fir die Stadt Gissing schlielRlich ein Modell ausgearbeitet, das den 100-
prozentigen Ausstieg aus der fossilen Energieversorgung vorsah. Zielsetzung war es, zuerst
die Stadt Gussing und in weiterer Folge auch den gesamten Bezirk durch einheimische
nachwachsende und damit erneuerbare Energietrager zu versorgen und damit der Region
eine neue Wertschopfung zukommen zu lassen. Dieses Modell umfasst die Bereiche Warme,
Kraftstoff und Strom. Erste UmsetzungsmaRBnahmen betrafen  konsequente
Energieeinsparungen in der Stadt Giissing. Durch die energetische Optimierung aller im
Gemeindezentrum befindlichen Gebaude konnten die Ausgaben fiir Energie beinahe halbiert
werden. In der Folge wurde die Realisierung des Modells nach und nach mit dem Bau von
Demonstrationsanlagen zur Energieerzeugung in der Stadt und der Region vorangetrieben.
So gelang es, eine Biodieselanlage auf der Basis von Rapsdl zu errichten (mittlerweile
umgestellt auf Speisedlproduktion), 2 Biomasse-Nahwarmenetze in Ortsteilen von Gussing
zu installieren und schlieRlich auch die Stadt Glssing mit Fernwarme aus Holz zu versorgen.
Ein weiterer wichtiger Schritt war die Inbetriebnahme des auf Holzvergasung basierenden
Biomassekraftwerkes in Glissing, wodurch es gelang, nicht nur Warme und Strom aus Holz zu
produzieren, sondern auch die Moéglichkeiten der Produktion von gasformigen und flissigen

Treibstoffen (Treibstoffe der 2.Generation) in Forschungsprojekten zu demonstrieren.

Angelockt von diesen Projekten und fasziniert von der hier umgesetzten Idee der
dezentralen Energieversorgung kommen viele so genannte Okoenergietouristen, um das
Modell Gissing zu studieren. Deshalb wurde im Jahr 2005 der Verein ,das 6koEnergieland”
gegrindet, mit dem Ziel, die Besichtigung der Demonstrationsanlagen mit den Attraktionen
und Sehenswiirdigkeiten der Region Gissing zu verbinden, um so den Aufenthalt der

Okoenergietouristen attraktiver zu gestalten.

Das Europaische Zentrum fiir Erneuerbare Energie (EEE, gegr. 1996) mit Sitz in Glssing hat

von Beginn an all diese Tatigkeiten rund um die Stadt Gulssing koordiniert.
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Und das EEE war es auch, das aus eigenem Antrieb im Jahr 2004 den nachsten logischen

Schritt setzte, das Modell Glssing auf den Bezirk auszuweiten.

Hierzu wurden vom EEE zwei Projekte im Rahmen des Programmes ,Energiesysteme der
Zukunft” (BMVIT) ausgearbeitet, das erste im Jahr 2004 mit Schwerpunkt Potenzialerhebung
im Hinblick Effizienz und Ressourcen, das zweite 2006 mit Schwerpunkt
UmsetzungsmaRnahmen. Diese beiden Studien (Titel: Energieautarker Bezirk Gissing Teil 1
u. 2) waren sehr ambitioniert und wiesen mit ihren Strategien in die richtige Richtung (auch
wenn der Fokus vielleicht zu sehr auf die Verwendung von Biomasse gerichtet war).
Schlechte finanzielle Rahmenbedingungen (z.B. Einspeisetarife), geringes Interesse gepaart
mit fehlendem Durchsetzungswillen von Seiten der Gemeinden haben dazu gefiihrt, dass die
Erfolge der Stadt Glssing noch nicht in jenem MaRe auf den Bezirk bzw. die Region Gussing
ausgeweitet werden konnten, so wie man es eigentlich erwarten wiirde. Des Weiteren ist
festzuhalten, dass der Umfang der damaligen Studie vor allem hinsichtlich der GroRRe des
Projektgebietes betrachtlich war, die personellen Ressourcen des EEE dementsprechend
eingeschrankt waren und man deshalb von Seiten des EEE bereits damals erkannt und
darauf hingedrangt hat, dass fiir die Betreuung und Umsetzung in einem derart grof3en
Projektgebiet die Einflihrung einer eigenen Managementstruktur  (Stichwort

Energiemanager) unbedingt erforderlich sei.

Als weiteres Leitbild gelten die Aktionsfelder des Vereins zur Forderung der Lebensqualitat in
der Region ,stidburgenland plus“ auf den Gebieten Okoenergie und Okomobilitit. Was auf
ortlicher Ebene in Gussing bestens funktioniert, soll auf das ganze Sidburgenland
Ubertragen werden: Die Ausschoépfung regionaler Energiequellen wie Wald und Biomasse
steht hier im Vordergrund. Weiters soll der Fokus auf okologisches Bauen und den
sparsamen Umgang mit Energie gelegt werden. Die Nutzung vorhandenen Potenzials starkt
auch die Wertschépfung der Region, denn durch die Nutzung erneuerbarer Energie werden
Arbeitsplatze geschaffen. Bei der Okomobilitat wird der Schwerpunkt auf den &ffentlichen
Verkehr gesetzt, welchen man mit Bussen oder Sammeltaxis so gestalten kann, dass er

bedarfsorientiert angeboten wird.
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Hier sind die multifunktionale Nutzung bestehender Transporteinrichtungen, die Entlastung
der Frauen vom Transport der Kinder und alterer Menschen, aber auch die Erhéhung der
Mobilitat fir Menschen mit besonderen Bedirfnissen angesprochen. Und wenn es schon
das eigene Fahrzeug sein muss, gibt es ausreichend technologische Mdoglichkeiten, um die
herkémmlichen Treibstoffe zu ersetzen. Wie zum Beispiel mit Gas betankte Autos, oder

Fahrzeuge und Landmaschinen, die mit Biodiesel betrieben werden.

Die Aufzahlung all dieser Begleitumstande ist nicht unbedeutend, denn nur so ist auch jene
Diskrepanz zu erklaren, die sich augenscheinlich ergibt, wenn man die inzwischen durch viele
Medienberichte bekannten MalRnahmen der Stadt Gilssing vergleicht mit den noch
vorhandenen regionalen Defiziten in den Bereichen Effizienz, Energiebuchhaltung,
Bewusstseinsbildung, Beratung und Service flr Privathaushalte, Anreize fir die Verwendung
von Solarthermie, Photovoltaik sowie Warmepumpen. Und genau bei jenen letztgenannten
Punkten muss man ansetzen, um aus dem 06koEnergieland eine Klima- und Energie

Modellregion zu machen.

2. VERWENDETE METHODEN UND DATEN

Verwendete Methoden

Fir die Erstellung dieser Studie wurden zwei bereits vorliegenden Studien des Europdischen
Zentrums flr Erneuerbare Energie herangezogen: ,Energieautarker Bezirk Gissing” (2006)
und ,,Modelle zur Erreichung der Energieautarkie im Bezirk Gissing” (2008). Das in diesen
vorliegenden Studien verwendete Datenmaterial wurde erganzt und aktualisiert. Die
Datenerhebung, bzw. die Befragungen erfolgten bei den Gemeinden telefonisch und auf

elektronischem Weg.

Verwendetes Datenmaterial
Fir die Projektausarbeitung fanden Daten folgender Einrichtungen Verwendung:

» Bundesanstalt flr Agrarwirtschaft (Produktionskennwerte, agrar.
Kleinproduktionsgebiete)

» Agrarmarkt Austria (Erzeugerpreise)
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» Bundesministerium fir Land- und Forstwirtschaft (Holzeinschlagsmeldung,
Flachenschliissel Gemeinden)
» Bundesforschungszentrum fur Wald (Waldinventur)
> Osterreichische Energieagentur (Energiebezogene Indizes)
> Osterreichische Zentralanstalt fiir Meteorologie und Geodynamik (Klimadaten,
Sonneneinstrahlung)
» Europaisches Zentrum f. erneuerbare Energie Gissing (Eigenes Datenmaterial zu
Investitionen, Betriebskosten, technischen Details etc.)
Basiseinheiten
Die Basiseinheit flir Energiemengen ist eine Megawattstunde (MWh) anstelle von Joule, kJ,
MJ etc. Alle anderen verwendeten Einheiten entsprechen den gingigen Ubereinkiinften

gemal SI- Einheitensystem. Geldeinheiten werden in Euro ausgedriickt.

3. INHALTE UND ERGEBNISSE DES PROJEKTGEBIETS

3.1 Allgemeine Beschreibung der Region

Das OkoEnergieland strebt schon (iber Jahre eine Energieautonomie an. Genutzt werden

regional verfligbare Ressourcen, aus denen die Warme und Strom produziert werden.

Die Unabhangigkeit in der Energieversorgung, vorrangig durch Nutzung der verfligbaren
Biomasse und der Sonne, schafft zusatzliche wirtschaftliche Chancen fiir Bevolkerung und
Betriebe, steigert die Wertschopfung, er6ffnet neue Einkommensmaglichkeiten und sichert
damit regionale Arbeitsplatze. Gleichzeitig bemiihen sich alle Akteure, die regionalen
Wirtschaftskreislaufe generell zu stirken und eine Okologisierung in allen

Wirtschaftsbereichen voranzutreiben.

Damit hat das 6koEnergieland international ein Merkmal, das auch die Grundlage fiir einen
verstarkten 6koEnergie-Tourismus genutzt werden kann. Weil es sich beim Bezirk Gussing /
beim Stdburgenland um eine benachteiligte Region handelt, missen rasch Strukturen und
Infrastrukturen aufgebaut werden, um den Vorsprung im Bereich ,6koEnergie” zu nutzen

und weiter auszubauen.
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Das O0koEnergieland hat eine oberste Prioritat: die Entwicklung des Themas 6koEnergie in
der Region voranzutreiben und die Aufbereitung des Themas als Grundlage fiir einen

nachhaltigen Tourismus in der Region.

Das 6koEnergieland soll sich gemeinsam mit den Ubrigen Akteuren auf regionaler Ebene
auch daflr engagieren, Betriebe anzusiedeln, die im Rahmen eines neuen 6koEnergiecluster

Burgenland Anlagen und Komponenten fiir die Nutzung der 6koEnergie erzeugen.

Bildungseinrichtungen sollen rund um die 6koEnergie entstehen und international besetzte
Fachkonferenzen das Thema unverriickbar mit Guissing und dem &koEnergieland in
Verbindung bringen. Zuséatzlich soll das Bewusstsein fiir eine Okologisierung aller Lebens-
und Wirtschaftsbereiche gestarkt werden. Insbesondere sollen die Verkehrsleistungen in der
Region zunehmend mit erneuerbarer Energie erbracht werden. Den zentralen
Ausgangspunkt bildet das Europdische Zentrum flir erneuerbare Energie in Glssing.
Diversifikationen gehen aus technischer Sicht in Richtung ,Energie aus Biomasse” und

»Solarenergie”.

Differenziert werden muss zwischen:

e der Konzentration der Innensicht auf die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Vorteile

des Einsatzes erneuerbarer Energietrager und

e einer weiteren Starkung der AuBensicht — Gissing als ,Gallisches Dorf im globalen

Energiemarkt”.

okoEnergie und Regionalwirtschaft

Die konsequente Nutzung der vor Ort vorhandenen Biomasse und Biogas bedeutet, dass die
Ausgaben der Haushalte und Betriebe fir Energie nicht mehr fir Importe verwendet
werden, sondern fiir die Wirtschaft in der Region zur Verfligung stehen. Erste NutznieBer
sind die Landwirte und die Beschaftigten in den neuen 6koEnergie-Anlagen. Die Umstellung
auf regional verfligbare 6koEnergie bringt den Nutzern aufgrund der stabilen, kalkulierbaren
Preise auf Dauer Einsparungen und starkt damit die regionale Kaufkraft und die

Wirtschaftskraft der ansassigen Betriebe.

10
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Der durch das Modell Gissing ausgeloste OkoEnergie-Tourismus bietet die einmalige
Chance, Special Interest — Gruppen in das Sidburgenland zu bringen und bei entsprechend
attraktiven Angeboten in der Region zu halten. Das erzeugt direkte Wirkung bei den
Tourismusbetrieben, tber die Umwegrentabilitat der Gaste weitere Wertschopfung in der

Region.

Wenn es gelingt, bestehende oder neue Bildungseinrichtungen in der Region mit dem
Thema 6koEnergie zu verknipfen, kann das zu einer weiteren Starkung der Wirtschaftskraft
beitragen. Qualifizierte Arbeitsplatze sind in weit geringerem MaRe durch
Konjunkturschwankungen bedroht, so wie qualifizierte Mitarbeiter weniger von

Arbeitslosigkeit betroffen sind.

SchlieBlich hat die Konzentration auf die 6koEnergie Auswirkungen auf den Verkehrsbereich.
Offentlicher Verkehr und Taxiunternehmen miissen auf 6koEnergie umgestellt werden, auch
flir den Individualverkehr sollen Anreize zum Umstieg auf nachhaltige Antriebssysteme

geschaffen werden.

3.1.1 Geographie

Das Gebiet ist von der Hohenstufenordnung der kollinen Stufe (200 bis 300 m) zuzuordnen.
Nach Sidosten auslaufende Riedel (250 - 500 m) pragen das Gebiet. Den Untergrund bilden
tertidare Sedimente aus Schotter, Sand, Ton, Tonmergel. Diese sind in Terrassen und Taler
zergliedert. Dabei ist zum Teil das tertidre Substrat freigelegt, zum Teil ist es mit jlingeren
Terrassenschottern, Staublehm und Reliktbéden bedeckt. Kleinrdumig treten Inseln aus

vulkanischem Gestein (Glssing, Tobaj) zutage.

In nachfolgender Tabelle sind die Gemeindeflachen der 6koEnergieland Gemeinden rund um
Gussing dargestellt, welche in Summe Uber 370 km? betragen. Des Weiteren sind die wald-

und landwirtschaftlichen Nutzflachen dargestellt.

11
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Tabelle 1: Aufgliederung der OkoEnergieland Gemeinden nach Gemeindeflachen, Waldflachen und

landwirtschaftlichen Nutzflachen

Gemeindeflaiche  Waldfldche e

OkoEnergieland Gemeinden [ha] [ha] Nutzflache Sonstige
[ha]
1 Gussing 4.928 1950 2080 898
2 Tobaj 5.810 3341 2144 325
3 Eberau 3.072 1114 984 974
4 Gittenbach 1.589 613 790 186
5 Deutsch Schiitzen - Eisenberg 2.842 899 1279 664
6 Strem 2.376 1002 666 708
7 Moschendorf 1.317 404 826 87
8 Bildein 1.590 428 1080 82
9 Heiligenbrunn 3.349 1303 1915 131
10 GroRmiirbisch 792 404 237 151
11 Kleinmirbisch 429 179 229 21
12 Inzenhof 597 242 203 152
13 Badersdorf 864 354 409 101
14 Neustift bei Glssing 1.144 543 250 351
15 Neubergim Burgenland 1.760 1093 422 245
16 Gerersdorf - Sulz 2.162 950 930 282
17 Kohfidisch 3.132 1878 679 575

3.1.2 Bevolkerungsentwicklung und -struktur

Wirtschaftsschwache, die periphere Lage und die fehlende urbane Ausstattung machten die
Region Jahrzehntelang zu einer klassischen Abwanderungsregion. Jahrzehntelang war die
Region auch mit einer negativen Bevolkerung gepragt. Die Bevolkerungsentwicklung blieb
bis in die 1980er Jahre deutlich hinter dem 0&sterreichischen Vergleichswert zuriick. Die
Entwicklung war eher undynamisch, im Vergleich zu 1991 wurde bei der Volkszahlung 2001
ein Bevolkerungsplus fir das gesamte Bundesland von 2,5 % ausgewiesen, was unter dem
Osterreichischen Vergleichswert liegt. In der anschlieRenden Abbildung ist die

Bevdlkerungsentwicklung des OkoEnergielandes dargestellt.

12
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Bevélkerungsentwicklung des 6koEnergielandes
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Abbildung 1: Bevélkerungsentwicklung des 6koEnergielandes (Quelle: nach Statistik Austria, 2010, 2013).

Mit einer Bevolkerungsdichte von 41 Einwohner/km? ist das OkoEnergieland

die

einwohnerschwichste Region in Osterreich. Die 6koEnergieland Gemeinden weisen in

Summe eine Einwohnerzahl von rund 15.720 auf und untergliedern sich wie folgt:

Tabelle 2: Aufgliederung der 6koEnergieland Gemeinden nach Einwohnerzahl (Quelle: Statistik Austria, 2015)

6koEnergieland Gemeinden Einwohner
Gussing 3.747
Tobaj 1.414
Eberau 952
Guttenbach 918
Deutsch Schiitzen - Eisenberg 1.120
Strem 919
Moschendorf 424
Bildein 341
Heiligenbrunn 838
GrolBmirbisch 254
Kleinmirbisch 245
Inzenhof 348
Badersdorf 290
Neustift bei Glissing 509
Neuberg im Burgenland 963
Gerersdorf - Sulz 1.007
Kohfidisch 1.431
Gesamt 15.720
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Die kiinftige Entwicklung des 6koEnergielandes entspricht grosso modo dem Bundestrend.
Laut mittlerer Variante der Bevolkerungsvorausschatzung werden kinftig steigende
Bevolkerungszahlen zu verzeichnen haben. Bis 2015 wachst die Bevélkerung um 2%, bis
2030 um 9% und bis 2050 schlieRlich um 15%. Grund dafir sind die Abwanderungsgewinne

und zwar in erster Linie jene gegeniiber den anderen Lindern in Osterreich.

3.1.3 Wirtschaft

Die Wirtschaftskraft im OkoEnergieland — gemessen am Bruttoregionalprodukt pro
Einwohnerln — liegt deutlich unter dem Osterreich-Durchschnitt und den européischen
Vergleichswerten. Im Jahr 2002 wurden fir die gesamte Region lediglich 82 % des
europdischen Durchschnittsniveaus bei ausgepragten regionalen Disparitdaten erreicht. Im
nationalen Vergleich zahlt das 6koEnergieland mit nur 67 % des nationalen Wertes zu den

Nachziglern.

Von einer deutlichen Zunahme der Beschaftigtenzahlen spricht man erst nach 1991. Als
Ursache sind einerseits der Fall des Eisernen Vorhangs und die Offnung der Grenzen zum
Osten sowie andererseits der Beitritt Osterreichs zu EU im Jahr 1995 zu sehen, in dessen

Folge die Region erhielt.

Im Zuge der weltweiten Wirtschafts- und Wachstumskrise war die 6sterreichische Wirtschaft
am Anfang des Jahres 2009 gekennzeichnet. Die Erholung kam erst nach der Jahresmitte
2009 mit umfassenden Konjunkturstitzungspaketen der offentlichen Hand sowie einer
(leichten) Belebung des Welthandels. Obwohl sich die konjunkturelle Senke als bereits

besiegt zeigt, dennoch wird die Wirtschaft in den kommenden Jahren nur zégerlich wachsen.

Die heimischen Betriebe verzeichnen im Prognosezeitraum einen Riickgang der Nachfrage,
niedrigere Auftragseinginge und eine Abnahme ihres Cashflows. Weiter ist die
Investitionswilligkeit von den Unternehmen deutlich eingeschrankt, da sie mit verscharften
Kreditkonditionen konfrontiert sind. Die Unternehmen reagieren auf diese erschwerten

Rahmenbedingungen mit Personalanpassungen.
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3.1.4 Infrastruktur (Lage, Verkehrsanbindungen)

Die o©koEnergieland-Gemeinden verfligen Uber keine Eisenbahnanbindung und keinen
direkten Anschluss an ein Autobahnnetz. Die Entfernungen zur A2 (Siidautobahn) betragen
je nach Standort zwischen 20 und 40 Kilometer. Die nachstgelegenen Bahnanbindungen
befinden sich in Mogersdorf bzw. Fiirstenfeld, je ca. 20 km von der Bezirkshauptstadt

Gussing entfernt.

Hoherrangige Straflen sind die B57 als Anbindung an die A2 bei Oberwart sowie die B65 als

Verbindung zur A2 bei llz bzw. an den Grenziibergang Heiligenkreuz im Lafnitztal.

Die Hauptverbindungen des 6ffentlichen Verkehrs weisen in Richtung Norden mit direkten
Linien nach Wien. Die 6ffentlichen Verbindungen zum Zentralraum Graz sind schlecht (lange

Fahrzeiten, mehrfaches Umsteigen).

Die Region ist somit verkehrstechnisch als peripher gelegen zu bezeichnen (siehe Abbildung

2).

p .
J - 0Jencerddort A Landeshauptstadt
G ® Neuhaus -~ - = Staatsgrenze
M.
Sl o e Bundeslandergrenze
4 . w—— Europastrafie
——— Bundesstrafie

Kalche ~» ‘~ Autobahn
et ’ Autostrasse
\ J Landesstralle

Abbildung 2: Verkehrsanbindung Gussing (nach: http://www.mapsofworld.com/deutsch/oesterreich-
karten/bundeslaender/burgenland/burgenland-strassenkarte.html)
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3.2 Energieerzeugung und —versorgung im 6koEnergieland

3.2.1 Elektrische Energie

Die Versorgung der Region mit Strom wird vorwiegend vom Netzbetreiber BEWAG besorgt.
Mit welchen Anteilen konkurrierende Energieversorger am regionalen Strommarkt beteiligt
sind, lieR sich in vorliegender Studie nicht eruieren. Abbildung 3 gibt einen Uberblick tiber
das hoherrangige Stromnetz im Burgenland, Umspannwerke sind mit Kreisen und

zugehorigen Ortsnamen gekennzeichnet.

Abbildung 3: Stromnetz der BEWAG (jetzt Energie Burgenland) im Burgenland

Die Stromproduktion innerhalb der Region wird vor allem vom Biomassekraftwerk Gussing,
dem Kraftwerk Biostrom Glissing sowie von der Biogasanlage Wolf und der KWK-
Biogasanlage in Strem erbracht. Die Gesamtleistung der drei Anlagen betragt 4,7 MW. Der

erzeugte elektrische Strom wird in das Verteilernetz der Energie Burgenland, eingespeist.
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Tabelle 3: Ubersicht der bestehenden KWK-Anlagen im &koEnergieland in Bezug auf ihre elektrische Leistung
(Quelle: EEE)

Biomassekraftwerk Ca. 14.000
Glssing Biostromkraftwerk 1.700 Ca. 10.400 12.500
Biogasanlage Wolf 600 5.220 10.000
Biogasanlage 4.350

Strem

3.2.2 Erdgas

Die Versorgung der Region mit Erdgas wird vorwiegend von der BEGAS durchgefiihrt, die
gleichzeitig auch Netzbetreiber des Gasnetzes ist. Die Region Glissing ist nur im nordlichen
Teil des Bezirks (Gemeinden Bocksdorf, Heugraben, Stegersbach) mit einem Erdgasnetz
ausgestattet. Abbildung 4 zeigt das Erdgasnetz in oder genauer, um die Region Gissing

herum. Die Versorgungsnetze sind in roter Farbe eingezeichnet.

Abbildung 4: Gasversorgung Burgenland
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3.2.3 Erneuerbare Energie im Uberblick

Bei Betrachtung der eingesetzten erneuerbaren Energietrager fallt zunachst die Stadt
Gussing ins Auge. In der Gemeinde Glssing produzieren mittlerweile 5 Biomasse-Heizwerke
und drei KWK-Anlagen sowie mehrere Photovoltaik- und Solarthermie-Anlagen Warme und
Strom. Durch den Einsatz von Sonne, Restholz, Sagespane, Waldhackgut und NAWAROs aus
der Region kann der Warme- und Strombedarf im privaten und o6ffentlichen Sektor zu 100%
gedeckt werden.

So werden aus der Kraft der Sonne Uber Photovoltaik- und Solarthermieanlagen Strom und
Warme gewonnen. Durch die Verbrennung von Restholz und Sagespane aus der
Parkettindustrie wird Fernwarme erzeugt und durch die Vergasung von Waldhackgut Strom
und Warme.

Das erzeugte Holzgas der thermischen Vergasung des Biomassekraftwerkes Glssing bietet
aufgrund seiner glinstigen Zusammensetzung weitere Anwendungsmaoglichkeiten, wie die
Produktion von BioSNG (Biological Synthetic Natural Gas) — synthetischem Erdgas — oder
mittels Fisher Tropsch Synthese die Produktion von Benzin und Diesel aus Holz. Die
Produktion von synthetischem Erdgas und synthetischem Flissigtreibstoff aus Holz ist zurzeit
Aufgabenbereich der Forschung und fiir die Energiebilanz im 6koEnergieland nicht wirklich
relevant. Insgesamt verfligt das 6koEnergieland Uber 12 Biomasse-Heizwerke und Uber 4

KWK-Anlagen.

Tabelle 4: Ubersicht der bestehenden Biomasse-Heizwerke im dkoEnergieland (Quelle: EEE)

Nah- und Fernwarme-Anlagen im 6koEnergieland

Thermische | Gelieferte Menge an
Projektgemeinden Standort - Heizwerk | Leistung |Warmemenge Rohstoff
[kw] [MWh] [t/a]
Glssing HW1 8.000 12.000 6.000
Glssing HW?2 3.000 12.555 3.600
1 | Gussing Urbersdorf 650 1.800 530
Glasing 300 662 320
Gartnerei Pomper 1.000 700
. Kr. Tschantschendorf 350 800 313
2 | Tobaj
Dt. Tschantschendorf 600 1.600 877
Eberau Eberau 1.000 3.149 1.400
Giittenbach Glttenbach 2.500 6.880 2.300
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Deutsch Schiitzen

- Eisenberg -Deutsch Schiitzen 850 2063 802
Strem Strem - HW 1.000 2.600 353
Moschendorf - - - -

Bildein Bildein 1.000 2.373 918

Heiligenbrunn - = - -
GroBmiirbisch - - - ,

Kleinmiirbisch - - - -

Inzenhof - - - _

Neustift bei Giissing = - - -

Tabelle 5: Ubersicht der bestehenden KWK-Anlagen im 6koEnergieland in Bezug auf ihre thermische Leistung
(Quelle: EEE)

Biomasse- 4.500 31.500 20.000
kraftwerk
Max. therm.
Biostrom Leistung 3.500 12.500
Giissing R TS Warme wird aber Ca. 1400 (groRtenteils fur
nur bei Bedarf Stromproduktion)
ausgekoppelt
Biogasanlage Seit Dezember
Wolf >0 2010 in Betrieb | CcPlant 8600
Ca.5.220
. Davon 1.735
Strem Biogasanlage 600 MWh an das 11.000
Fernwarmenetz

Nutzung von Solarenergie:

In Gussing gibt es rund 1.800 Sonnenstunden pro Jahr bei einer durchschnittlichen

horizontalen Globalstrahlung von ca. 1.170 kWh pro Jahr. Um diese Energie zu

demonstrieren wurde in Gussing, neben dem Technologiezentrum Gissing, eine

groRflachige Photovoltaikanlage errichtet.
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3.2.4 Erneuerbare Energieproduktion im Detail

1) PV-Anlage Giissing
Neben dem Technologiezentrum Gussing wurde eine Photovoltaik-Anlage mit 240,9 m? und
einer Gesamtleistung von ca. 28 kWp errichtet. Pro Jahr liefert diese Anlage 27.000 kWh

Strom. Dadurch kénnen ca. 15,60 t CO, pro Jahr eingespart werden.

Anlagentyp

Solar/Netzeinspeisung |

Anlagendaten

Modulanzahl 180 Stk.

Modulfliche 1,34 m?/Modul Feld: 240,9 m?
Einbauart: Schragdachmontage / Hinterltftung
Leistung 27,9 kW

durchschnittlicher Energieertrag 27.000 kWh/a

Abbildung 5: Photovoltaik-Anlage Gissing (Bildnachweis: EEE GmbH)

2) Solarthermie-Anlage Urbersdorf
Die Fernwarmegenossenschaft Urbersdorf betreibt seit 1996 eine
Biomassefernwarmeanlage mit Waldhackgut. Fir die Warmwasserbereitung in den
Sommermonaten wurde eine Solaranlage zentral am Gebaude des Heizwerkes errichtet.
Ziel war es, in den Sommermonaten Juni/Juli/August den Biomasse-Heizkesselbetrieb
einzustellen und die Warmwasseraufbereitung der Abnehmer mit der Solaranlage
weitgehend sicherzustellen.

Anlagentyp

Solarthermieanlage / Warmwassererzeugung und Einspeisung ins Fernwarmenetz

Anlagendaten
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Sonnenkollektoren 340 m?

Pufferspeicher 2 x 30.000 Liter

Abbildung 6: Solarthermie-Anlage auf dem Dach des Biomasse-Heizwerkes Urbersdorf (Bildnachweis: EEE
GmbH)

3) Demoanlage BORG Giissing
Ein nachstes Beispiel ist die Solarschule Gissing. Diese Demoanlage stellt eine Kombination
von einer Photovoltaik- und Solarthermie vor.
Im Rahmen eines Kooperationsprojektes zwischen dem BORG (Berufsoberschulgymnasium)
Gussing, dem Europaischen Zentrum fiir Erneuerbare Energie und Solar Projects GmbH
wurde 2003 die Solarschule Gissing gegriindet. Eine eindrucksvolle Demoanlage und 8
Laborplatze wurden im BORG Glissing errichtet. Die langjahrige Erfahrung der europdischen
Solarteurschulen wurde in das Ausbildungskonzept der Elektriker integriert.
Das BORG Giissing bietet sowohl die Erstausbildung, die Weiterbildung fir bestehende
Facharbeiter als auch die Train the Train-Ausbildung fiir Lehrkrafte neuer Solarschule an.
Die solarthermische Anlage wurde ebenfalls auf dem Dach des Schulgebaudes errichtet.
Sie besitzt eine Fliche von 40 m2. Der angeschlossene Warmwasserspeicher umfasst ein

Volumen von 3.000 m3.

Anlagentyp ‘

Solarthermie fir Warmwasser und Heizung (Kghlung) | |

Anlagendaten

Kollektorfliche 20 m? Schriagdach + 20 m? Fassade.
Kollektorfabrikat Thermosolar / 300 P
Neigungswinkel 45° Schragdach / 90° Fassade
Ausrichtung Sud
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Speichervolumen 2 x 1.500 Liter
FuBbodenheizung 36 m?
Warmwasserverbrauch 1.000 —1.500 I/d
Energieernte pro Jahr 14.000 kWh

Die Photovoltaikanlage hat eine GroRe von 92 m? und eine Gesamtleistung von 10 kWp. Sie
wurde neben dem BORG errichtet. Eine Innovation bei Inbetriebnahme der Anlage waren
die bei der Dachdeckung eingesetzten Solardachziegel der Firma INNOTEG. INNOTEG fertigte
im sldburgenlandischen Kukmirn Kunststoffdachziegel aus Recyclingmaterial an und

integrierte dort Solarmodule zur Stromgewinnung.

Anlagentyp \

Photovoltaikanlage fir Solarstromeinspeisung _

Anlagendaten |

Nominalgesamtleistung 10 kWp
Modulgesamtfliche 92 m?
Modulfabrikat Photowatt
Wechselrichter 3 Stk Fronius IG 30
Netzeinspeisung ja
Solarstromernte pro Jahr Ca. 9.000 kWh

Abbildung 7: Demonstrationsanlage Photovoltaik- und Solarthermie beim BORG Gussing (Bildnachweis: EEE
GmbH)

4) Fernheizwerk Giissing |
Um die Kohlendioxid-Emission drastisch zu verringern, wurde in der Klimabindnisgemeinde

Gussing 1997 das Biomasse-Fernheizwerk eréffnet und in Betrieb genommen.

Anlagentyp
Biomasse-Fernheizwerk
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Anlagendaten

Anzahl der Abnehmer 400

Trassenldnge 30.000 m

Kesselleistung 3000kW und 5000kW Biomassekessel, 6000kW Olkessel
Waiarmeverkauf 12.000 MWh pro Jahr

Brennstoffeinsatz 3000 t Spreissel, ca. 3000 t Hackschnitzel / Jahr

Als Rohstoff wird Restholz aus den Gussinger Parkettwerken sowie Durchforstungsholz von
lokalen und regionalen Waldbesitzern verwendet. Durch die kontrollierte Verbrennung von
Biomasse mit Abgasreinigung weist das Biomasse-Fernheizwerk Glssing gegeniber einer
Vielzahl von bestehenden Einzelheizanlagen nur einen Bruchteil an Emissionen auf. Von nur
einer Heizzentrale aus werden die angeschlossenen Objekte wie Einfamilienhauser, Betriebe,
Schulen usw. mit Warme versorgt.

Durch das Verbrennen von Biomasse wird Wasser im Heizkessel der Zentrale erwarmt, das
danach durch gut isolierte Leitungen zum Abnehmer gelangt. Uber Warmetauscher wird die
bendtigte Warme in das Hauszentralheizungssystem tGbernommen. Das abgekiihlte Wasser
gelangt Gber Ricklaufleitungen wieder zuriick zum Heizwerk. Vom Biomasse-Fernheizwerk
aus werden Warmeerzeugung, Verteilung, Abgabe und Verbrauch elektronisch geregelt und
Uberwacht. Die ausgereifte Technik sorgt fiir optimalen Heizbetrieb, minimiert
Personalaufwand und hilft Kosten sparen. Neben vielen Vorteilen fiir die Abnehmer erfillt

das Biomasse-Fernheizwerk Gilissing eine grofle Vorbildwirkung fiir die gesamte Region.

Abbildung 8: Biomasse-Fernheizwerk 1 in Gussing (Bildnachweis: EEE GmbH)
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5) Fernheizwerk Giissing Il

Das Heizwerk Il wurde 2002 im Rahmen der Glssinger Fernwarme GmbH in Gissing
errichtet. Aufgrund des steigenden Warmebedarfs und neuer Brennstoffe (Parkettindustrie)
war es notwendig, eine zweite Heizzentrale in Gissing zu installieren. Um Energieverluste zu
vermeiden, wurde nicht die erste Station ausgebaut, sondern die zweite dorthin gestellt, wo

der grolRte Warmebedarf gegeben war.

Anlagentyp

Hochtemperatur Flugverbrennungskammer |

Anlagendaten

Kessel (Nennlast) 3.000 kw

Wasserinhalt 10,3 m?3

Brennstoffeinsatz 3600 Tonnen pro Jahr (ausschlieflich Sagespane)
Warmelieferung 12.555 MWh pro Jahr

Da Brennstoffe wie Sagespane und Schleifstaub kaum kontrolliert transportierbar sind, ist
ein geschlossenes System von der Produktion bis zur Verbrennung wichtig. Aus diesem

Grund wird dieser Brennstoff tiber eine Hochdruckleitung in einen Spezialkessel eingeblasen.

Abbildung 9: Biomasse Fernheizwerk 2 in Gissing (Bildnachweis: EEE GmbH)

6) Biomassekraftwerk Giissing

Strom aus Biomasse ist CO2-neutral und ersetzt die Abhangigkeit von Energieimporte durch
lokale Wertschopfung. Nachhaltige Energiewirtschaft ist fir die siidburgenlandische Stadt

Gussing nicht nur ein Lippenbekenntnis, sondern seit Jahren Realitat.
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Um die Stromerzeugung aus Biomasse auch in kleinen, dezentralen Kraftwerken zu

ermoglichen, wurde in Glssing erstmals ein neuer Kraftwerkstyp realisiert.

Dabei kommt ein Vergasungsverfahren zum Einsatz, das besonders beim Einsatz als Kraft-
Warme-Kopplung Vorteile gegenliber Verbrennungsverfahren bietet. Im Biomasse-Kraftwerk
Gussing entstehen aus 2.360 kg Holz pro Stunde 2.000 kWh Strom und 4.500 kWh
Fernwarme. Um dieses Projekt von der Idee bis zum fertigen Produkt zu realisieren
schlossen sich die Partner REPOTEC als Anlagenbauer, Wissenschaftler der TU-Wien, die EVN
und die Gussinger Fernwarme zum Kompetenznetzwerk RENET zusammen und entwickelten
dieses neue, wirtschaftliche und technisch ausgereifte System der Kraft-Warme-Kopplung

auf Basis Biomassevergasung.

Abbildung 10: Biomassekraftwerk Gissing (Bildnachweis: EEE GmbH)

Dampfvergasung

Das Herzstiick der Anlage, der Wirbelschicht-Dampf-Vergaser, besteht aus zwei miteinander
verbundenen Wirbelschichtsystemen. Im Vergasungsteil wird die Biomasse bei ca. 850 °C

unter Zufiihrung von Dampf vergast.

Durch die Verwendung von Wasserdampf anstelle von Luft als Vergasungsmedium entsteht
ein stickstofffreies, teerarmes Produktgas mit hohem Heizwert. Ein Teil des verbleibenden
Kokses wird Uber das umlaufende Bettmaterial (Sand), das als Warmetrager agiert, in den

Verbrennungsteil transportiert.
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Die dabei an das Bettmaterial abgefiihrte Warme wird zur Aufrechterhaltung der
Vergasungsreaktionen bendtigt. Das Rauchgas wird getrennt abgeleitet, wobei die

enthaltene Warme zur Auskoppelung von Fernwarme genutzt wird.
Gaskiihlung und Gasreinigung

Fiir die Funktion des nach geschaltete Gasmotors muss das Produktgas gekihlt und gereinigt
werden. Die bei der Kihlung abfallende Warme wird wiederum zur Fernwarmeerzeugung
genutzt. Danach wird das Gas in einem Gewebefilter entstaubt. Der anschlieRend installierte
Wascher reduziert die Konzentrationen an Teer, Ammoniak und sauren Gasbestandteilen.
Durch das spezielle Verfahren ist es moglich, alle Reststoffe des Prozess zurlickzufiihren,

wodurch bei der Gasreinigung weder Abfalle noch Abwasser anfallen.

Gasmotor

Der Gasmotor wandelt die chemische Energie des Produktgases in elektrische um. Dariiber
hinaus wird die Abwarme des Motors ebenfalls zur Erzeugung von Fernwarme
herangezogen. Dadurch lassen sich Wirkungsgrade erzielen, die bisher bei der
Biomassenutzung unerreichbar waren. Der elektrische Wirkungsgrad liegt bei 25-28 %, der

Gesamtwirkungsgrad (Strom und Warme) sogar bei tiber 85 %.

7) Polygeneration im BHKW Giissing
Die Gaserzeugung aus Biomasse stellt einen wichtigen Schritt zur Veredlung des
erneuerbaren Rohstoffes Biomasse dar. Insbesondere im Hinblick auf Polygeneration - die
gekoppelte Erzeugung von mehreren Produkten aus Biomasse in einer Anlage - hat die
Biomassevergasung einen zentralen Stellenwert. Ziel von Polygeneration ist daher die
Entwicklung einer Energiezentrale fiir den regionalen Bedarf (z.B. Gemeinde, Stadtteil, etc.),
die in der Lage ist, aus den diversen energiereichen biogenen Roh- und Reststoffen Warme,
Strom, gasformige und/oder fliissige Energietrager zu produzieren. Wie viel von welcher Art
produziert wird, hdangt von Bedarf und Grofle der jeweiligen Region ab. Das erzeugte
Produktgas ermoglicht - im Gegensatz zur festen Biomasse - eine vielfiltige Einsetzbarkeit
zur Erzeugung von Wiarme und Strom aber auch von synthetischen Produkten wie
synthetischem Erdgas, synthetischen fllissigen Produkten (z.B. FTKraftstoff) bis hin zum

reinen Wasserstoff.
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Abbildung 11: Darstellung des Polygeneration-Prinzips am Biomassekraftwerk Gussing (Quelle: EEE GmbH)

8) Methanierungsanlage Giissing

Gaskombikraftwerken.

Mit dem Verbrennen von Holz kann man selbstverstandlich Warme erzeugen. Durch die
Holzvergasung lassen sich jedoch viel hoherwertige Energietrager (z.B. SNG) herstellen.

Darliber hinaus zeigen Statistiken, dass der Warmebedarf eine sinkende Tendenz aufweist,
wahrend Treibstoffe und Elektrizitat starker nachgefragt werden. Aus diesem Grund
entwickeln Wissenschaftler aus Osterreich und der Schweiz gemeinsam mit den
Mitarbeitern des Biomassekraftwerkes Gissing eine Technologie, um Holz in synthetisches
Erdgas (SNG) umzuwandeln. Das hat viele Vorteile. Das SNG kdnnte vor allem Uber das
Erdgas verteilt werden. Das Gas findet sodann ein breites Spektrum von Anwendungen:

Heizung, Treibstoff fiir Fahrzeuge oder die Produktion von Strom und Wairme in

Abbildung 12: Methanierungsanlage (Forschungsanlage zur Erzeugung von BioSNG) in Gussing
(Bildnachweis: EEE GmbH)
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Das Forschungskonsortium ,Methan aus Holz“ wurde im Jahr 2004 gegriindet und besteht
aus folgenden Projektpartnern:

> Paul Scherrer Institut

» Technische Universitat Wien

> Conzepte Technik Umwelt CTU

7 Repotec Umwelttechnik Anlagenbau
2008 wurde in Glssing die weltweit erste Methanierungsanlage (1 MW) errichtet. Sie
wandeld Holzgas aus dem angrenzenden Biomassekraftwerk in synthetisches Erdgas
um. Aus 360 kg Holz entstehen dabei 300 m3 Holzgas, daraus entstehen wiederum 120
m3 Erdgas. Dieser Erfolg des Schweizerisch-Osterreichischen Konsortiums wurde am
8.1.2009 mit der Auszeichnung Watt d’Or 2009 des Schweizer Bundesamtes fir

Energie belohnt.

9) Biostrom Giissing (Kraftwerk Il)

Bei der Kraft-Warme-Kopplungsanlage auf Basis von Biomasse wird das Verfahren
eines konventionellen Dampfkraftwerkes angewendet. Fiir die (iberwiegende Zahl der
thermischen Dampfkraftwerke stellt der Clausius-Rankine Prozess den idealisierten
Vergleichsprozess fiir ein Arbeitsmittel mit zweimaligem Phasenwechsel von flissig
nach dampfférmig im Dampferzeuger und von dampfférmig nach flissig im
Kondensator dar. Der Dampf wird auf moglichst hohe Turbineneintrittstemperaturen
Uberhitzt. Die Verfllssigung des Dampfes im Kondensator erfolgt bei niedrigeren
Temperaturen. Der Dampfturbinenprozess besitzt ungeachtet der Vorteile héherer
Blockleistungen und der groRen Brennstoffflexibilitit einen relativ geringen
theoretischen Wirkungsgrad um 38 %. Obwohl die Verbrennungstemperaturen im
Dampferzeugerfeuerraum meist weit Uber 1.000°C liegen, ist die maximale
Dampfturbineneintrittstemperatur aus Werkstoffgriinden auf gegenwartig etwa 600°C
begrenzt. Im gegenstandlichen Projekt ist die Kraft-Warme-Kopplungsanlage mit

Dampfprozess und Entnahme-Kondensationsturbine ausgefiihrt.
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Anlagentyp

Biostrom Kraftwerk

Anlagendaten

Elektrische Leistung 1.700 kW
Ausgekoppelte Warmemenge max. 3.500 kW
HeiBwasser-Vorlauftemperatur | max. 120°C

Temperaturspreizung ca.30-45K
Sytemdruckstufe 10 bar
Brennstoff Spane, Sagemehl und Staub in gleichmafigem Gemenge

(Brennstoffe ohne schadliche Bestandteile wie PVC, Chloride
usw. sowie frei von Fremdteilen und Verschmutzung)

Abbildung 13: ,Biostrom“-Anlage, Biomasse-Dampfkraftwerk in Giissing (Bildnachweis: EEE GmbH)

10) Biogasanlage Wolf - Giissing

Die Firma Wolfnudeln verwendet die in den firmeneigenen Hihnerstallungen
anfallenden Hiihnermist neben pflanzlichen Rohstoffen und Rindermist fir die
Gewinnung von Warme und Strom. Damit kann die Firma mit ca. 7000 t/Jahr Nudel-

und Backwarenproduktion ihren Energiebedarf 100-prozentig abdecken.

Anlagentyp

Biogasanlage |

Anlagendaten
Elektrische Leistung 600 kW

Thermische Leistung 720 kW

Erzeugte elektrische Energie 5.220 MWh pro Jahr

Erzeugte thermische Energie 6.264 MWh pro Jahr und wird im eigenen Betrieb zur Ganze
verwendet — die Anlage st thermisch getrennt vom
Fernwdrmenetz
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Die Biogasanlage Wolf ist einer der ersten Biogas-Anlagenbetreiber Osterreichs, der in
firmeneigenen Hiihnerstallungen anfallenden Hiihnermist fiir die Gewinnung von Warme
und Strom verwendet. Diese erneuerbare Energie kommt bei der Nudelproduktion zum
Einsatz. Der Stromverbrauch der Firma betragt ca. 2,2 GWh (500 kW Spitze) und der
thermische Verbrauch ca. 3 GWh (750 kW Spitze). Mit dem Umstieg auf erneuerbare
Energie, gewonnen aus den eigenen Ressourcen, schlieBt man somit nachhaltig einen
Kreislauf. Kurze Transportwege, nachhaltiger Einsatz lokaler Ressourcen und durch die

Nutzung von erneuerbarer Energie eine stark verbesserte CO2-Bilanz.

Pro Tag wird von dem Inputmaterial (Hihner- und Rindermist, Soja, Mais, Hirse, Gras,

Getreideausputz...) bis zu 26 t verarbeitet.

Abbildung 14: Biogasanlage Wolf in Gussing (Bildnachweis: EEE GmbH)

1) Biogasanlage Strem
Die ,Biogas Strem Errichtungs- und Betriebs GmbH & Co KG“ betreibt seit November
2004 angrenzend zur Biomasseanlage der bauerlichen Genossenschaft ,0Oko Energie
Strem*” eine Biogasanlage mit einer Leistung von 500 kWel.
Die Anlage produziert elektrische und thermische Energie aus nachwachsenden
Rohstoffen wie z. B. Gras, Klee, Mais, Sonnenblumen. Die anfallende thermische
Energie wird in das ortliche Fernwarmenetz, die elektrische Energie in das ortliche

Stromversorgungsnetz eingespeist.
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Die Biogasanlage Strem ist fir die Entwicklung der Biogastechnologie von besonderer

Bedeutung und ist eine Forschungs- und Demonstrationsanlage mit der

wissenschaftlichen Betreuung durch RENET-Austria.

Anlagentyp

Biogasanlage

Anlagendaten

Elektrische Leistung 500 kw

Thermische Leistung 600 kwW

Erzeugte elektrische Energie 4.350 MWh pro Jahr

Erzeugte thermische Energie 5.220 MWh pro Jahr davon gehen 1735 MWh an das
Fernwdarmenetz von Strem

0 iﬂ o

Abbildung 15: Biogasanlage in Strem, im Bild der Info-Lehrpfad (Bildnachweis: EEE GmbH)

2) Fernwidrme Strem
Im Jahr 2000 wurde nach dem Vorbild des so genannten ,,Modell Gissing” mit der Planung
der Fernwarme Strem begonnen, welche im Jahr 2003 baulich verwirklicht wurde. Mit einem
1 MW Biomassekessel wird aus forstwirtschaftlicher Biomasse aus den auf dem
Gemeindegebiet befindlichen Waldern die fiir den Ortsteil Strem bendtigte Warme erzeugt.

Anlagentyp

| Fernheizwerk | |

Anlagendaten
Abnehmerzahl 100

Ldnge des Fernwarmenetzes | 5.000 Trassenmeter

Anschlussleistung 550 kW
Kesselanlage 1 MW (Urbas)
Warmelieferung 2.600 MWh pro Jahr davon 860MWh vom Biomassekessel und der

Rest von der Biogasanlage (2/3 von Biogasanlage)
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Menge an Rohstoff

1200 srm pro Jahr (Weich und Hartholz) entspricht 353 Tonnen. Holz
kommt ausschlieflich von der Genossenschaft

Kapazitat Brennstoffbunker

750 srm

Lagerplatz

5.000 m?

Abbildung 16: Biomasse-Heizwerk in Strem (Bildnachweis EEE GmbH)

3) Fernwarme Glasing

Das Fernheizwerk in Glasing wurde im September 1992 in Betrieb genommen. Betreiber ist

die Gussinger Fernwarme GmbH. Die Anzahl der Abnehmer belduft sich auf ca. 24.

Anlagentyp

Anlagendaten

Ldnge des Fernwdarmenetzes

1.600 Trassenmeter

Anschlussleistung

300 kW

Kesselanlage

Sommerauer & Lindner
(2 x 150 kW Biomassekessel)

Warmelieferung

662 mWh pro Jahr

Menge an Rohstoff

ca. 320 Tonnen pro Jahr

Brennstofflieferant

Burgenlandischer Waldverband
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Abbildung 17: Biomasse-Heizwerk in Glasing (Bildnachweis: EEE GmbH)

4) Fernwarme Urbersdorf
Bei der Fernwarme Urbersdorf handelt es sich um eine Biomasseanlage in Kombination mit
einer Solarthermieanlage. Die Solar- und Biomasseanlage wurde im September 1996
errichtet und wird von der Genossenschaft d.F.W.G.-Urbersdorf betrieben. Es sind etwa 47
Abnehmer an die Fernwarme angeschlossen.

Anlagentyp
Fernheizwerk
Anlagendaten

Ldnge des Fernwarmenetzes 2.700 Trassenmeter

Anschlussleistung 594 kW

Kesselanlage 650 kW Biomassekessel, 170 kW Olkessel
Warmelieferung ca. 1.800 MWh pro Jahr

Menge an Rohstoff 530 Tonnen pro Jahr

Brennstofflieferant die eigenen Mitglieder

Abbildung 18: Biomasse-Heizwerk in Urbersdorf (Bildnachweis: EEE GmbH)
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5) Fernwirme Deutsch Tschantschendorf
Das Fernheizwerk Deutsch Tschantschendorf wurde im Oktover 1996 errichtet und von der

ortlichen FW-Genossenschaft betrieben. Die Abnehmerzahl betragt 45.

Anlagentyp

Fernheizwerk
Anlagendaten

Ldnge des Fernwdarmenetzes 1.100 Trassenmeter

Anschlussleistung 847 kW

Kesselanlage 600 kW (Urbas)

Warmelieferung ca. 1.600 MWh pro Jahr

Verkaufte Warmemenge 1.328 MWh pro jahr

Menge an Rohstoff 2.750 srm pro Jahr (ca. 60% hart, 30-50% Wassergehalt, 30%
Eigenholz, 70% Ankauf)entspricht 877 Tonnen

Kapazitat Brennstoffbunker 650 srm

Brennstofflieferanten Warmeabnehmer, Burgenl. Waldverband

Abbildung 19: Biomasse-Heizwerk in Deutsch Tschantschendorf (Bildnachweis: EEE GmbH)

6) Fernwarme Kroatisch Tschantschendorf
Das Fernheizwerk Kroatisch Tschantschendorf wurde im Juli 1993 errichtet, wird
genossenschaftlich betrieben und hat ca. 19 Abnehmer.

Anlagentyp

Fernheizwerk
Anlagendaten

Betreiber Gen.m.b.H.

Ldnge des Fernwdarmenetzes 650 Trassenmeter

Anschlussleistung 300 kw

Kesselanlage 350 kW (Spitzenleistung der Pufferspeicher)
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Warmelieferung

ca. 800 MWh pro Jahr

Verkaufte Warmemenge

410,23 MWh pro Jahr

Menge an Rohstoff

1.219 srm pro Jahr (GroBe 30-50, Feuchte 25-
30%) entspricht 313 Tonnen

Kapazitat Brennstoffbunker

500 srm

Brennstofflieferanten

Mitglieder, Burgenl. Waldverband

Abbildung 20: Biomasse-Heizwerk in Kroatisch Tschantschendorf (Bildnachweis: EEE GmbH)

7) Bio-Fernwdrme Eberau

Das Fernheizwerk in Eberau wurde im Oktober 2001 errichtet und wird von der Bio

Fernwarme Eberau-Kulm reg.Gen.m.b.H betrieben. Die Abnehmerzahl betragt 84.

Anlagentyp

Fernheizwerk
Anlagendaten

Linge des Fernwarmenetzes

5.700 Trassenmeter

Anschlussleistung

1.650 kW

Kesselanlage

1 MW

Warmelieferung

3.149 MWh pro Jahr

Menge an Rohstoff

4.000 srm pro Jah - entspricht 1.400 Tonnen

Brennstoffbunker

ca. 1.000 srm

Sonstiger Lagerplatz

ca. 240m?

Brennstofflieferanten

Abnehmer, Waldverband, andere Holzverarbeitende
Betriebe
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Abbildung 21: Biomasse-Heizwerk in Eberau (Bildnachweis: EEE GmbH)

8) Fernwiarme Bildein
Das Fernheizwerk in Bildein wurde im Mai 1995 in Betrieb genommen und wird von der
Fernwarme Bildein reg.Gen.m.b.H. betrieben. Die Abnehmerzahl betragt rund 90.

Anlagentyp

Fernheizwerk
Anlagendaten

Ldnge des Fernwarmenetzes 5.200 Trassenmeter
Anschlussleistung 1.000 kW
Kesselanlage 1.300 kW (Kohlbach)
Warmelieferung 2.373 MWh pro Jahr
Verkaufte Warmemenge 1.858 MWh pro Jahr
Menge an Rohstoff 2.880 srm pro Jahr

(80-90% Hartholz) ca. 50% Ankauf
Kapazitat Brennstoffbunker ca. 2.400 srm
Brennstofflieferanten Genossenschaftsmitglieder
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Abbildung 22: Biomasse-Heizwerk in Bildein (Bildnachweis: EEE GmbH)

9) Fernwarme Giittenbach
Das Fernheizwerk in Guttenbach wurde im Oktober 1997 errichtet und wird von der
Biowarme Guttenbach betrieben. Die Fernwarme hat ca. 242 Abnehmer.

Anlagentyp
Fernheizwerk
Anlagendaten

Ldnge des Fernwarmenetzes 12.023 Trassenmeter
Anschlussleistung 2.350 kW
Kesselanlage 1.000 kW Biomasse-Kessel
1.350 kW Olkessel
Warmelieferung 6.880 MWh pro Jahr
Menge an Rohstoff 2.300 Tonnen pro Jahr
Brennstofflieferanten Waldbauern aus Gittenbach, Bgld. Waldverband

Abbildung 23: Biomasse-Heizwerk in Glittenbach (Bildnachweis: EEE GmbH)
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10) Fernwadrme Deutsch Schiitzen
Das Fernheizwerk Deutsch Schiitzen wurde im September 2005 errichtet und wird von der
Fernwarmegenossenschaft Deutsch Schiitzen betrieben. Es sind 67 Abnehmer an die

Fernwarme angeschlossen.

Anlagentyp

Anlagendaten

Linge des Fernwarmenetzes 4580 Trassenmeter
Anschlussleistung 721kW

Kesselanlage 850 kW Biomassekessel
Warmelieferung ca. 2063 MWh pro Jahr
Menge an Rohstoff 800 Tonnen pro Jahr
Brennstofflieferant die eigenen Mitglieder

Abbildung 24 Biomasse-Heizwerk in Deutsch Schitzen (Bildnachweis: EEE GmbH)

3.3 Allgemeiner Energiebedarf und Einsparmaéglichkeiten im 6koEnergieland

Der Gesamtenergiebedarf des OkoEnergielandes setzt sich zusammen aus dem
hochgerechneten Energiebedarf der Haushalte, dem Energiebedarf der gemeindeeigenen
Gebdude und Anlagen sowie dem teilweise erhobenen und zum Teil geschatzten

Energiebedarf der Landwirtschaft und der gewerblichen Wirtschaft.
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3.3.1 Gesamtenergiebedarf im OkoEnergieland

Tabelle 6 gibt einen Uberblick tiber den aktuellen Gesamtenergiebedarf, aufgeschliisselt

nach Bedarfs- und Energietragergruppen in MWh/a.

Tabelle 6: Aktueller Gesamtenergiebedarf nach Bedarfs-und Energietrdgergruppen

MWh / a
Bedarfsgruppe Warme Strom Treibstoff Summe Anteil
Haushalte 122.203 26.870 69.000 218.073 52%
Offentlich 2.331 1.515 318 4.164 1%
Landwirtschaft 6.253 1.707 10.321 18.281 1%
Wirtschaft 71.190 65.620 42.328 179.138 43%
Gesamt 201.977 95.712 121.965 419.655
Anteil 48% 23% 29%

Die AnteilsmaRig starkste Bedarfsgruppe stellen die Haushalte mit einem Anteil von 52 % am

Gesamtenergiebedarf dar, gefolgt vom Bereich der Wirtschaft mit einem Anteil von 43%.

Um den Energiebedarf des o©koEnergielandes genauer aufzuschliisseln wurden die

Berechnung auf die einzelnen Gemeinden gesplittet (siehe Tabelle 7).

Tabelle 7: Die Verteilung des Energiebedarfes der einzelnen Gemeinden des 6koEnergielandes

MWh /a
Gemeinde Warme Strom Treibstoff Summt.e pro Anteil
Gemeinde

Bildein 4.172 1.275 2.728 8.175 2%
Deutsch Schiitzen-Eisenberg 13.964 4.285 9.448 27.697 7%
Eberau 11.552 3.588 8.104 23.245 6%
Grofmiirbisch 3.220 999 2.056 6.274 1%
Gussing 61.672 51.154 28.615 141.441 34%
Glttenbach 11.544 3.543 8.143 23.231 6%
Heiligenbrunn 10.811 3.461 7.744 22.016 5%
Inzenhof 4.003 1.153 2.531 7.686 2%
Kleinmirbisch 2.621 784 1.821 5.227 1%
Moschendorf 5.006 1.612 3.551 10.168 2%
Neustift bei Glssing 4.671 1.985 4.464 11.120 3%
Strem 12.768 3.909 8.729 25.406 6%
Tobaj 10.875 3.510 7.375 21.760 5%
Neuberg im Burgenland 12.519 3.852 8.542 24.913 6%
Gerersdorf-Sulz 13.091 4.229 8.495 25.815 6%
Kohfidisch 15.864 5.095 7.464 28.422 7%
Badersdorf 3.625 1.279 2.155 7.059 2%
Gesamt 201.977 95.712 121.965 419.655| 100%
Anteil 48% 23% 29%
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Die nachfolgende Abbildung stellt die Tabelle 7 graphisch dar.

Gesamtenergiebedarf je Gemeinde fiir Warme, Strom u. Treibstoff in GWh

Neuberg

im Bgld Kohfidisch

Bildein
°

Gerersdorf-
Sulz

Gesamtenergiebedarf (in GWh)
CJi1-1

[ 16-40

B 40-60

B 50- 80

B s0-147

Abbildung 25: Darstellung des Gesamtenergiebedarfs der Gemeinden

Aus der Abbildung 25 kann nun einerseits der in Tabelle 7 dargestellte Gesamtenergiebedarf
der OkoEnergieland Gemeinden erkannt werden. Wie sich dieser Bedarf in die einzelnen
Bedarfsgruppen (Haushalte, Wirtschaft, 6ffentlicher Bereich) untergliedert wird in den

weiterfihrenden Abschnitten beschrieben.

Des Weiteren sind auch die zuvor beschriebenen Anlagen in der Kartendarstellung markiert
um gleich auf einen Blick den Bedarf und die Energieproduktion gegeniberstellen zu
konnen. Ebenso ist die GroRenordnung des Bedarfs der Haushalte im gesamten
OkoEnergieland in dieser Grafik vorweggenommen, um die GréRe dieses Bedarfs dem

Gesamtbedarf gegentiberstellen zu kénnen.
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Die genauere Erlduterung des Energiebedarfs der Haushalte erfolgt in den nachfolgenden

Abschnitten.

Energiebedarf der Haushalte

Ein deutlicher Energieverbraucher im OkoEnergieland ist der Sektor Haushalte mit 52 %, wie
auch in den vorherigen Tabellen dargestellt. Die Grundlage fiir die Berechnungen waren die

Daten der Statistik Austria.

Haushalte im 6koEnergieland
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Abbildung 26: Gegenliberstellung der Haushalte im Jahr 2001 und im Jahr 2011

In der Abbildung 26 sind die 1- bis 5 — Personen Haushalte in den Jahren 2001 und 2011
gegenlbergestellt. Die Anzahl der Haushalte im Jahr 2001 unterscheidet sich gegeniiber dem
Jahr 2011 nur minimal. Es wurde auch ein Vergleich angestellt mit den Statistik Austria Daten
von 2013 und auch hier ist ein Zuwachs dieser Haushaltsgruppe zu verzeichnen. Im
OkoEnergieland gab es nach Daten der Statistik Austria im Jahr 2011 rund 6.320 Haushalte
und im Jahr 2013 rund 6.374. Die durchschnittliche HaushaltsgroRe betragt ca. 2,5 Personen

pro Haushalt.
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Widirmebedarf und —Wdérmebereitstellung der Haushalte

Die Energietragernutzung fir die Warmebereitstellung gestaltet sich wie in Tabelle 8

gelistet:

Tabelle 8: Energietrigereinsatz fiir die Warmebereitstellung in den Haushalten im OkoEnergieland

Erdgas 0,0%
Fernwarme 9,5%
Flussiggas 2,3%
Hackgut 2,4%
Heizol 30,6%
Holz 43,1%
Pellets 3,1%
Strom 2,8%
Warmepumpe 5,5%
Andere 0,8%

Die Abbildung 27 veranschaulicht den Tabelleninhalt graphisch.
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Abbildung 27: Darstellung des Energietragereinsatzes der Haushalte im OkoEnergieland

Der fur die Warmebereitstellung am haufigsten eingesetzte Energietrager in den Haushalten

ist Holz mit einem Anteil von 43 %.
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Die Werte der Haushalte verdandern sich je nach Alter, Zustand und Bauweise. Tabelle 9 gibt
einen Uberblick tber die Wirmedidmmung, sowie den Mittelwert und den Median der

daraus errechneten Energiekennzahlen (EKZ) der Wohngebaude:

Tabelle 9: Warmedammung der Wohngebaude und zugehorige Energiekennzahlen

T Anteil EKZ mittel EKZ median
[kWh/m?*a] [kWh/m?*a]
Vollddmmung 41,5% 151,47 124,88
Teilddmmung 45,1% 165,60 155,97
Keine Dammung 13,4% 198,43 162,97

Die Abbildung 28 stellt die Anzahl der Haushalte, die eine Voll-, Teil- oder keine Dammung

haben grafisch dar.

Anzahl der Warmedammung

I|| : L ‘ | |

Keine Dammung
Teildammung

m Volldammung

2.000

Anzahl

Abbildung 28: Anzahl der Warmedammung im Bereich der Haushalte

Der Gesamtwiarmebedarf der Haushalte im OkoEnergieland wird auf Basis der Statistik
Austria auf 122.203 MWh / a pro Jahr errechnet, wovon etwa 11.400 MWh / a auf die

Warmwasserbereitstellung entfallen. Dieser Anteil stellt einen Wert von rund 9% dar.

Nahezu zwei Drittel der benétigten Warmemenge der Haushalte werden bereits jetzt durch
erneuerbare Energietrager (Erdwarme, Hackgut, Holz, Pellets, Sonne) bereitgestellt. Die
restlichen ca. 30% der Wairmemenge werden im OkoEnergieland noch mit Heizol

bereitgestellt. Jahrlicher Heizdleinsatz im OkoEnergieland ist rund 31.000 MWh / a.

Die nachstehende Abbildung stellt den Energiebedarf der Haushalte dar. Wie aus der
Graphik ersichtlich, wird bereits 48% des Energiebedarfes fir den Bereich der

Raumwarmebereitstellung und bis zu 33% fiir den Bereich des Treibstoffes aufgewendet.
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Die Strom- und Warmwasserbereitstellung stellt somit im Vergleich einen geringeren Anteil.

Energieeinsatz - Haushalte

B Warmwasser
B Raumwadrme
& Strom

B Treibstoff

Abbildung 29: Darstellung des Energieeinsatzes im OkoEnergieland (Quelle: Berechnungen laut Daten Statistik
Austria)

Aus der Aufteilung des Energieeinsatzes der Haushalte kann erkannt werden, wo es als am
effektivsten ist, Malnahmen zu setzen. Somit sollte grundsatzlich — da der Anteil fast die
Halfte des Energiebedarfs eines durchschnittlichen Haushalts ausmacht — vor allem im
Bereich der Warme angesetzt werden. Hier sollten jegliche thermische
Sanierungsmafnahmen, Heizkesseltauschaktionen, Effizienzsteigerung im Pumpenbereich /
in der Einregulierung des Heizungssystems und vor allem auch bewusstseinsbildende
MalBnahmen in Angriff genommen werden, um langfristig in diesem Bedarfsbereich zu einer

Reduktion zu fuhren.

Der mittlere Energiebedarf eines durchschnittlichen Haushaltes im 6koEnergieland liegt bei
37,5 MWh / a. In der nachfolgenden Tabelle wird der Warme-, Strom- und Treibstoffbedarf

als ein Beispiel fiir den Energiebedarfs eines Haushaltes aufgelistet.

Tabelle 10: Energiebedarf eines durchschnittlichen Haushaltes im 6koEnergieland

Warme 20,6
Strom 4,7
Treibstoff 12,2
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Energiebedarf der Wirtschaft

Seit etwa 15 Jahren ist ein Zuwachs von mehr als 50 Betrieben in der Region zu verzeichnen.

Um eine Aussage fir alle Betriebe und somit auch in Summe fiir die Wirtschaftstatigkeit im
OkoEnergieland treffen zu kénnen, wurde auf die Daten von Betrieben nach Branche und
Mitarbeiterstand zurlickgegriffen. Eine weitere Quelle stellt die branchengenaue
Nutzenergieanalyse dar. Weiters wurden die Anzahl der Gewerbebetriebe und der dort
Beschaftigten erhoben, um auf die Produktivitdt der Betriebe Riickschliisse ziehen zu
kénnen. Die daraus errechneten Werte fiir den Energiebedarf in MWh nach Sektoren sind

aus der nachfolgenden Tabelle ersichtlich.

Tabelle 11: Energiebedarf aufgeteilt nach Sektoren im OkoEnergieland (Quelle Statistik Austria 2010)

Bedarf in MWh pro Jahr

Sektor Waérme Strom Treibstoff

Bergbau 5 - -
Land- und Forstwirtschaft 6.253 1.707 10.321
Bauwesen 2.890 1.064 7.356
Handel 4.493 3.125 3.646
Verkehr 466 202 7.093
Beherbergung und Gastronomie 2.917 1.239 398
Energie- und Wasserversorgung 228 100 157
Gesundheits- und Sozialwesen 8.713 4.978 136
Erziehung und Unterricht 125 25 3
Finanz- und Versicherungsleistungen 781 350 425
Herstellung von Waren 22.617 40.930 7.441
Kunst, Unterhaltung, Erholung 422 73 36
Information und Kommunikation 289 139 232
Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen 1.284 394 1.064
Grundsticks- und Wohnungswesen 48 14 24
Freiberufliche / technische Dienstleistungen 1.359 435 1.173
Gesamt 77.443 67.327 52.648

Wie man aus der Tabelle 11 erkennen kann ist der grofte Warmeverbrauchssektor
Sachgliterproduktion gefolgt von Gesundheits- und Sozialwesen, wie auch Land- und
Forstwirtschaft. Beim  Strombedarf ist der Hauptverbraucher ebenso die

Sachgliterproduktion.
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Der geringste Bedarf fallt hier auf den Erziehungs- und Unterrichtssektor. Beim
Treibstoffbedarf zeichnet sich der Land- und Forstwirtschaftsektor als der GroRverbraucher

aus, wo aber auch das Bauwesen eine wesentliche Rolle spielt.

3.3.2 Reduzierter Energiebedarf durch mégliche Einsparungen
Die Schatzung der Sparpotentiale stellt ein wesentliches Element im Gesamtkonzept dieser
Region dar. Im Allgemeinen wird unter Einsparungen die Reduktion des Verbrauchs an

Energietragern und Effizienzsteigerung in der Energieanwendung verstanden.

In diesem Abschnitt werden aber auch das Solarpotenzial und die Nutzung von
Warmepumpen als Sparpotenziale betrachtet, da ein Wechsel auf eine effizientere

Bereitstellungstechnik von Sparpotenzialen birgt.

Durch Einsparungen auf der Verbraucherseite sinkt auch der Bedarf an Flachen fur die
Versorgung mit Biomasse. Aufgrund der gegebenen Ressourcen kommt die
Energieversorgung im OkoEnergieland lediglich auf der Grundlage von Biomasse und
Solartechnik in Betracht, wobei der Schwerpunkt auf der Nutzung von Biomasse liegt. Jedes
nutzbare Energiesparpotenzial verringert somit auch den Flachenbedarf fiir die

Bereitstellung von Energietragern.

Einsparpotenziale im Bereich Haushalte

Wéirme

In einem durchschnittlichen Wohngebaude ist der Energieeinsatz folgendermaRen verteilt:

= Heizung: 77%
= Warmwasser: 13%
= Beleuchtung: 3%
= Haushaltsgerate: 7%

Einsparpotenziale beim Warmebedarf ergeben sich in erster Linie durch thermische

Optimierung der Gebaudehiille aber auch durch energiebewussteres Nutzerverhalten.
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Fir die Ermittlung des theoretischen Warmesparpotentials wird davon ausgegangen, dass es
moglich ist in allen Haushalten eine mittlere Gesamtwarmekennzahl sowie durch sofortigen
Austausch der Uberalterten Heizkessel eine groRRere Energieeffizienz der Heizungssysteme zu

erreichen.

Das theoretische Warmesparpotenzial liegt bei 15.886 MWh/a, was eine Verringerung um

13% des Gesamtwarmebedarfes der Haushalte darstellt.

Die vorliegende rechnerische Schatzung des Warmesparpotentiales beruht in der Regel auf
Berechnungen der mittleren realen Energiekennzahl bei unterschiedlichen Stufen der
Gebdaudeddmmung. Dabei wurde jeweils eine mittlere Energiekennzahl fiir voll-, teil-, und
ungedammte Gebdude aus den Erhebungsdaten ermittelt. Um eine Beeinflussung der
Kennzahl durch statistische AusreiRer moglichst gering zu halten wurde nicht der Mittelwert,

sondern der Median fir die Beurteilung der thermischen Sparpotenziale herangezogen.

Fir die Berechnung der Sparpotentiale wurde dann auf die Differenz zwischen den

Medianwerten der EKZ zuriickgegriffen (siehe Tabelle 9).

Somit ist auch zu erkennen, dass dieses Warmesparpotential von 13% des Warmebedarf der
Haushalte ein Mindesteinsparpotential darstellt, da sich dieses — wie bereits beschrieben —
auf den Annahmen basiert, dass die teilgedammten und ungedammten Wohngebadude im
OkoEnergieland auf zumindest den Dimmzustand und die Energiekennzahl eines

durchschnittlichen vollgedammten Gebaude in der Gemeinde gebracht werden kann.

Wenn man jedoch beispielsweise die Werte fiir den aktuellen Neubaustandard als Zielwert
heranzieht oder man versucht mit allen Gebauden zumindest die EKZ des besten Drittels der
vollgedammten Gebaude in den Gemeinden zu erreichen, ergeben sich natiirlich bei weitem

hohere Sparpotentiale.
Strom

Der Stromverbrauch eines Haushalts ist einerseits von Art und Anzahl der Elektrogerate und
andererseits von Nutzerinnenverhalten abhangig. Im Besonderen soll hier das Sparpotenzial
von Geraten untersucht werden, die, wenn nicht in Betrieb, dennoch mittels ““Standby-
Funktion standig betriebsbereit gehalten werden und somit auch Strom verbrauchen, wenn

sie nicht eingeschaltet sind.
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Fiir die folgende Schatzung wird jedem Haushalt eine Basisausstattung wie in der Tabelle 12

dargestellt zugeordnet und mit einer entsprechenden Leerlaufleistung verbunden.

Tabelle 12: Mittlerer Energiebedarf von Geraten im Standby-Betrieb (Quelle: EEE)

Gerat Jahrliche Leerlaufleistung in kWh
1TV Gerat 80
1 DVD Gerat 40
1 HiFi Anlage 75
2 Ladegerate (Kamera, Mobiltelefon,..) 30
1 Satellitenempfanger 120
1 Radio / CD Player; Radiowecker 40
Gesamt 385

Je nach individueller Haushaltsausstattung und Geratenutzung ergibt sich daraus ein
Sparpotenzial zwischen 10 und 30% des Jahrlichen Strombedarfes. Das Sparpotenzial wird
pauschal mit 15% veranschlagt und setzt sich zusammen aus der Elimination von Standby-
Verlusten (5%) und einem Anteil von 10% durch Anderung des Nutzerverhaltens bzw.
Austausch alter Elektrogerdte gegen energieeffizientere neue sowie dem Einsatz
energieeffizienter Leuchtmittel. Auf dieser Grundlage betragt das Sparpotenzial fir die

Haushalte 4.031 MWh jahrlich.

Treibstoff

Fiir die Ermittlung des Sparpotenzials an Treibstoffen wurde die Statistik der
Berufstagespendler herangezogen, sowie die aus den Erhebungen gewonnenen Daten zum
Fahrzeugbestand und zur Nutzung o6ffentlicher Verkehrsmittel in den Haushalten. Den
grofiten Anteil an den berechenbaren Sparpotenzialen stellen die Bildung von
Fahrgemeinschaften und die Nutzung von Park-and-Ride Kombinationen im taglichen

Berufspendelverkehr dar.

Ein weiteres Sparpotenzial ergibt sich aus der Reduktion der privaten Fahrten um 5 % im
Falle des weiteren Anstiegs der Treibstoffpreise. Das ermittelte Sparpotenzial betragt

jahrlich 6.900 MWh Treibstoff, das sind rund 10% des aktuellen Bedarfes.
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Gesamteinsparung der Haushalte

Um einen Uberblick zu bekommen sind in der Tabelle 13 die Einsparpotenziale der Haushalte

im OkoEnergieland dargestellt. Eine Verringerung um rund 12% wire hier moglich.

Tabelle 13: Berechenbare Energieeinsparpotenziale im OkoEnergieland (Quelle: EEE)

Warme Strom Treibstoff Gesamt

[MWAh] [MWh] [MWh] [MWh]
Gesamt ohne Einsparungen 122.203 26.870 69.000 218.073
Sparpotential 15.886 4.031 6.900 26.817
Reduzierter Energiebedarf HH 106.317 22.840 62.100 191.256
Einsparung in % 13% 15% 10% 12%

Aus der oben stehenden Tabelle kann nun auch gesehen werden, dass sich durch die
Umsetzung von Sparmafinahmen der Gesamtenergiebedarf der Haushalte auf 191.256 MWh

reduzieren lasst.

Wobei hier ebenso hinzugefiigt werden muss, dass es sich — wie bereits erwdahnt — hierbei
um Mindesteinsparpotentiale handelt und es bestimmt moglich ist, durch z.B.
entsprechende DidmmmaRnahmen und Anderung des Nutzerverhaltens viel mehr an
Warmeenergie einzusparen, als aus den vergleichbaren Durchschnittskennzahlen, oder es
durch den Austausch vieler veralteter Gerate in Summe zu viel héheren Stromeinsparungen

kommen kann, als aus der Stichprobenvergleichserhebung eruierbar war.

Einsparpotenziale im Bereich der Wirtschaft

Einsparpotentiale in Industrie- und Gewerbebetrieben hangen sehr stark von vielen
verschiedenen Faktoren ab. Im Zuge des vorliegenden Projektes wurde der Bereich der
Wirtschaft neu errechnet, um den Energiebedarf aufgrund der Wirtschaftstatigkeit

(Landwirtschaft und gewerbliche Wirtschaft) im OkoEnergieland ermitteln zu kénnen.

Eine Untersuchung der Betriebe sollte am besten im Zuge von konkreten in Einzelprojekten
durgefihrt werden, um die Unternehmen und die vorherrschenden Verbrauchsstrukturen,

Prozesse, etc. genauer durchleuchten und deren Effizienz beurteilen zu kdnnen.

Hierzu bietet beispielsweise der Klima- und Energiefonds Energieeffizienzschecks an, wo sich
kleine und mittlere Unternehmen Beratungsschecks anfordern kénnen und sich aus einem

Beraterpool einen Energieberater auswahlen kdonnen, bei dem sie dann den Scheck einlésen.
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Der Scheck kann einerseits fiir Erst- oder auch gleich fiir Umsetzungsberatungen eingelost
werden, wobei bei einer Erstberatung beispielsweise folgende Erhebungen und

Beurteilungen durchgefiihrt werden:

= Beschreibung des Unternehmens (Unternehmenskenndaten)

= Energiedatenerfassung (Energieverbrauch, Energieverbrauchsstruktur,
Energieaufbringung)

= Energiekosten

= Energieeffizienzbeurteilung (Beschreibung der im Unternehmen relevanten
Energieverbrauchsgruppen)

= Einbringung von Einsparvorschlagen.

Gesamteinsparung

Die obigen Betrachtungen geben gemaR der verfligbaren Datenquellen einen Anhaltspunkt
zu den moglichen Einsparungspotenzialen im o6koEnergieland. Das tatsachliche
Sparpotenzial, vor allem in der gewerblichen Wirtschaft, kann jedoch (ber nahere
Betrachtungen, was auch eine von MaBnahme ist, erfasst und durch individuelles

Betriebsmanagement umgesetzt werden.

Der Energiebedarf des 6koEnergielandes im Detail verandert sich nach Berlcksichtigung der

hier erérterten SparmaBnahmen wie in der Tabelle 14 dargestellt.

Tabelle 14: Gesamteinsparungen im 6koEnergieland (Quelle: Berechnungen EEE)

‘[':\’:‘;v:? [i;r‘?v:] Treibstoff [MWh] Gesamt
Gesamt ohne Einsparungen 201.977 95.712 121.965 419.655
mit Sparpotenziale 185.819 87.098 114.647 387.564
Einsparung in % 8% 9% 6% 8%

3.3.3 Jahrliche Ausgaben zur Deckung des Energiebedarfs

In den vorhergehenden Abschnitten wurde nun der Gesamtenergiebedarf nach den
unterschiedlichen Bedarfsbereichen in den OkoEnergieland Gemeinden dargestellt. Um
diesen Energiebedarf nun auch in Geldwerten ausdriicken zu kdnnen, zeigt die nachfolgende
Tabelle 15 die mittleren jahrlichen Geldwerte, die aus den in der Projektregion eingesetzten

Energietrdagern und den Energiemengen resultieren, aufgeschliisselt nach Bedarfsgruppen.
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Tabelle 15: Geldausgaben fiir Energie im OkoEnergieland

Bereich Waiarme [€] | Strom [€] Treibstoff [€] | Gesamt [€] Anteil
Haushalte 6.230.000 3.520.000 8.720.000 18.470.000 50%
Landwirtschaft 600.000 810.000 1.300.000 2.710.000 7%
Gewerbliche Wirtschaft 3.710.000 6.530.000 5.390.000 15.630.000 42%
Offentlicher Bereich 260.000 140.000 40.000 440.000 1%
Gesamt 10.800.000 | 11.000.000 15.450.000 37.250.000

Anteil 29% 30% 41%

Aus Tabelle 15 kann nun gesehen werden, dass die durchschnittlichen jahrlichen

Gesamtausgaben fiir Energietrager sich somit auf rund 37,25 Millionen Euro belaufen.

Die Abbildung 30 veranschaulicht die Ergebnisse grafisch.

Gesamtausgaben fiir Energie

Offentlicher Bereich %-'
| E—
Gewerbliche Wirtschaft B . '
Landwirtschaft ?
Haushalte L . L l [ .
i
0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000 9.000.000

[COTreibstoff [€] [ Strom[€] EWarme [€]

Abbildung 30: Darstellung der Geldausgaben fiir Energie nach Bedarfsgruppen

Aus den Ergebnissen im Hinblick auf die Geldausgaben fiir Energie im OkoEnergieland kann
nun gesehen werden, dass der GroBteil (41%) an Energie fiir den Treibstoffbereich
aufgewendet wird. Der Strom- und Warmebereich schlagt sich zu je mit etwa einem Drittel
nieder.

Ebenso kann erkannt werden, dass die Bedarfsgruppe der Haushalte mit 50% und auch der
Bereich der Wirtschaft mit einem Anteil von 42% an den Ausgaben fiir Energie die groRRten
Anteile darstellen

Die Haushalte im OkoEnergieland geben in Summe rund €18,5 Millionen Euro im Jahr fiir
Energie aus und der Bereich der Wirtschaft schlagt sich mit jahrlichen Ausgaben von €15,6

Millionen Euro nieder.
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Ein ebenso nicht zu vernachlassigender Anteil stellt der o6ffentliche Bereich mit jahrlichen
Ausgaben von 440.000 € dar. Dieser Bereich sollte ebenso in der Umsetzungsphase
besondere Berlicksichtigung finden, da der offentliche Bereich ein Sektor ist, auf den jede
Gemeinde direkt zugreifen bzw. wo die Gemeinde selber direkt eingreifen kann und

EffizienzmalRnahmen umsetzen kann.

4. RESSOURCEN UND POTENZIALE ZUR DECKUNG DES ENERGIEBEDARFS

Die natirlichen und erneuerbaren Ressourcen einer Region sind der zentrale Faktor fir
deren eigenstandige Energieversorgung.
Die Systematisierung der Ressourcen im untersuchten Gebiet erfolgt in der vorliegenden

Arbeit durch die Positionierung der entsprechenden Ressource innerhalb eines Kontinuums,

Ill Ill

welches zwischen den Polaritdten ,,Stabil” und ,,Variabel* verlauft.

Unter dem Begriff ,,Stabil’“ werden Ressourcen zusammengefasst, die nicht wenig oder nur
langsam durch menschliche Tatigkeit beeinflussbar sind. Eine entsprechende technische
Nutzungsstrategie hat sich demgemaR an den vorhandenen Ressourcen zu orientieren.

Zu den ,,Stabilen Ressourcen gehoren: Béden und deren Beschaffenheit, Wasserhaushalt,
Sonneneinstrahlung, Geothermie sowie Wind. Weiter gehoéren dazu die gewachsenen
Waldbestdnde, die auch ohne menschlich gesteuerte Tatigkeit durch natirliche Sukzession
entstehen wiirden.

,,Variablen Ressourcen hingegen unterliegen grof3teils der menschlicher Tatigkeit und
kénnen relativ rasch an den entsprechenden Bedarf angepasst werden. Die Ressourcen
konnen somit an eine technische Nutzungsstrategie mehr oder weniger gut angepasst
werden. Variable Ressourcen sind allerdings von den stabilen Ressourcen abhangig.

Zu den ,,Variablen Ressourcen gehdren samtliche Energietrager, die durch menschliche
Tatigkeit entstehen. Diese variablen Ressourcen konnen entweder Zielprodukt oder
Abfallprodukt des menschlichen Wirtschaftens sein. Zielprodukte entstehen vor allem durch

die landwirtschaftliche Produktion insbesondere den Pflanzenbau. Abfallprodukte entstehen

aus Bearbeitungsprozessen stabiler und variabler Ressourcen.
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Der Versorgungsgrad im OkoEnergieland setzt sich folgendermalRen zusammen:

= Fir die Produktion von Strom stehen 2 Biomasse-KWK-Anlagen, sowie 3
Biogasanlagen zur Verfligung, die gleichzeitig an das Fernwarmenetz
angeschlossen sind und die anfallende Warmeenergie in das Ortliche
Fernwdrmenetz einspeisen

= 150 Photovoltaikanlagen (Private Kleinanlagen, Birgerbeteiligungsanlagen,
GroRanlagen)

= 3 Kleinwasserkraftwerke

= 12 Nah- und Fernwarmeanlagen, die in ein bestehendes Fernwarmesystem die

Warmeenergie einspeisen.

Die Untersuchung der Ressourcenpotentiale soll abklaren helfen mit welchem Deckungsgrad
Energietrager auf dem Gemeindegebiet bereitstellbar sind. Die Betrachtung erfolgt unter

dem Gesichtspunkt des durch SparmalRnahmen reduzierbaren Gesamtenergiebedarfes.

Die Energieproduktion aus den Ressourcen muss dabei nicht unbedingt auch auf dem
Gemeindegebiet stattfinden, die Rohstoffe kdnnen auch an geeigneteren Standorten zu
Energie oder Energietragern umgewandelt werden sofern innerhalb der Gemeinde eine
solche Anlage wirtschaftlich nicht vertretbar ist, etwa im Falle der Strom- oder

Treibstoffproduktion.
Grundsatzlich erfolgt die Betrachtung nach Sonnenergie, Reststoffen, Waldholz und

Energiepotentialen aus der landwirtschaftlichen Produktion sowie Wind- und Wasserkraft.

4.1.1 Stabile Ressourcen im 6koEnergieland

Sonneneinstrahlung

Die Sonneneinstrahlung stellt eine der Energiequellen dar, die ohne logistische
Aufwendungen direkt genutzt werden kénnen.

Im OkoEnergieland sind jahrlich ca. 1.800 Sonnenscheinstunden zu verzeichnen, die mittlere
tagliche Globalstrahlungssumme pro m? betragt ca. 3,2 kWh/d im Jahresschnitt (siehe
Abbildung 31), mit einem Maximum von 5 kWh/d im Juli und einem Minimum von knapp 1
kWh/d im Dezember. Das entspricht einer Gesamtjahressumme der horizontalen

Globalstrahlung von ca. 1.170 kWh pro m2.
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Abbildung 31: : Mittlere tagliche Globalstrahlung (Wh/m?) in Mitteleuropa im Jahresschnitt (Quelle: Satellight
2005)

Die erzielbaren Nutzenergie-Ertrage liegen bei dieser Einstrahlung:
= Elektrisch: ca. 120 kWh /m?*a
= Thermisch: ca. 720 kWh /m?*a

Die direkte Sonnenstrahlung betragt im Jahresmittel etwa 3 kWh/d.

S@tel-Light Zone : Europe From : Sunrise To: Sunset Clock Time, 1996 to 2000
M Jan MFeb EMar MApr MMay M jun B Jul HAug HSep MOct ENovMDec EZAll Year
Information : Mean Daily Direct Normal Irradiation
(1000 12000 3000 4000 5000 6000 17000 18000

wh/m2

Abbildung 32: Mittlere téagliche Direktstrahlung der Sonne auf horizontale Flachen in Wh/m? (Quelle: Satel-
lieght 2006)
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Geneigte Flachen zeigen bekanntlich eine deutlich bessere Strahlungsaufnahme, so liegt
etwa bei einer Neigung der Empfangsflache von 40° das jahrliche Globalstrahlungsmittel bei

3,5 bis 4 kWh/d (siehe

S@tel-Light Zone : G From : Sunrise To: Sunset Clock Time, 1996 to 2000

M Jan HFeb MMar MApr EMay M Jun B jul HAug HSep HOct ENovEDec BESAll Year
Information : Mean Daily Global South Tilt 40 Irradiation

2500 13000 13500 14000 4500 5000
i - yh/m2

§ e ' LS i A b i ey
Abbildung 33: Mittlere tigliche Globalstrahlung in Wh/m? auf eine 40° geeignete Fliche (Quelle: Satel-light

2006)
Solarthermie
Langfristig sollte es moglich sein, die Warmwasserversorgung des Grol3teils der Haushalte zu

zwei Dritteln Gber solarthermische Anlagen zu bestreiten. Fiir die Schatzung des Potentials

wird von einem Eignungsgrad von 70% der Haushalte ausgegangen.

Bezogen auf die Haushalte in der Gemeinde ergibt sich somit ein erschlieBbares jahrliches
Potential von ca. 7.330 MWh fiir die Substitution fester, fllssiger oder gasformiger

Energietrager durch die Strahlungsenergie der Sonne.

Mit diesem Potential ldsst sich der Warmwasserbedarf von 2.200 Haushalten in der

Gemeinde abdecken.

Aktuell werden bereits etwa 800 MWh aus Solaranlagen bereitgestellt, was dem

Warmwasserbedarf von 250 Haushalten entspricht.
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Photovoltaik

Ziel in der Modellregion war auch urspriinglich die Errichtung von PV-Anlagen mit einer
Gesamtanlagenleistung von 5 MW. Diese 5 MW konnen sowohl auf den Dachflachen der
Gebdude in den Gemeinden in Form von privaten Anlagen, als auch groRRere Einheiten auf

Frei- oder Dachflachen in Form von Birgerbeteiligungsmodellen installiert werden.

Vorteil derartiger Blrgerbeteiligungsanlagen liegt in der geringeren Investitionsmenge pro
Leistungseinheit der PV-Anlagen. Mehr zu dieser MalRnahme ist in den MaRBnahmenblatt

beschrieben.

Der aus dieser geplanten PV-Anlagenleistung erzielbare mittlere jahrliche Stromertrag
betrdgt in etwa 5.500 MWh. Dieses Potential ware ausreichend um den Strombedarf von

1.170 Haushalten abzudecken.

Rahmenbedingungen: Klima, Niederschlag

Das Klima st ein subillyrisch getontes Niederungsklima. Bei etwa gleichen
Temperaturverhaltnissen wie im Bereich der pannonischen Niederung (Neusiedlersee) sind
die Niederschlage etwas hoher. Abbildung 34 zeigt folgende Jahresgange, bezogen auf den

Zeitraum von 1971 bis 2000:

Lot Jahresmitteltemperatur

S mtma Mittel aller Tagesmaxima

S mtgin: Mittel aller Tagesminima

L tmax grofRtes gemessenes Tagesmaximum
O toin: kleinstes gemessenes Tagesminimum
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Abbildung 34: Daten der Klimastation Kleinzicken (Quelle: ZAMG 2002)

Die Summe der Tage mit Mitteltemperaturen < 12°C (Heiztage) betragt 205,9. Bei den
Niederschldgen gibt es Ubergdnge zum subpannonisch-kontinentalen Klima mit
ausgepragtem Julimaximum und geringem Herbstniederschlag. Die Gewitter- und
Starkregenhdaufigkeit ist hoch. Die durchschnittliche Anzahl der Tage mit Gewittern betragt
33,65 Tage pro Jahr.

Niederschlage bei Nord-, West- bzw. Nordwestwetterlage sind eher selten, da diese Fronten
bereits am Alpenhauptkamm oder an diesen nahe anliegenden Gebieten abregnen. Bei
Luftstromungen aus Std- bzw. Stidwest sind Niederschlage wesentlich wahrscheinlicher. Im

Mittel ist an 38,4 Tagen im Jahr eine Schneedecke von mehr als 1 cm anzutreffen.

Die vergleichsweise hohere Luftfeuchtigkeit, Nebel und Luftruhe sind auch fir die
besondere Eignung des Wuchsgebietes fiir den Obstbau entscheidend. Die
Jahresniederschlagssummen liegen zwischen 656 mm/m? und 760 mm/m?, wobei seit 1971
ein leichter Trend zu weniger Niederschlagen vorherrschend ist. Durch die geringen
Niederschlage verfligen auch die Oberflaichengewasser Uber geringe Abflussmengen (siehe

Abbildung 35).
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4.1.2 Forstwirtschaft
Die natlrliche Waldgesellschaft des Eichen-Hainbuchen Mischwaldes ist im Projektgebiet
noch stark vertreten, wenn auch starke Einmischungen von Fichte und Rotféhre zu

verzeichnen sind. Der Laubholzanteil liegt bei ca. 51%.

Die klimatischen Gegebenheiten erlauben einen jahrlichen Holzzuwachs von durchschnittlich

10 Festmetern pro Hektar jahrlich.

In Summe wachsen auf den rund 16.697 ha Waldflache pro Jahr rund 167.000 Festmeter
Holz zu, von denen ca. 30% als Sageholz genutzt werden. Der aktuelle Energieholzanteil liegt

bei rund 50%, etwa 20% entfallen auf das Industrieholzsortiment.

Abbildung 36 gibt einen Uberblick iber die Ausstattung der OkoEnergielandgemeinden mit
Waldflachen. Ebenso wurden auch hier die Anlagenstandorte der in den vorhergehenden

Abschnitten beschriebenen Biomasseanlagen dargestellt.
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Waldnutzfliche in ha (Gesamt = 16.697 ha) und vorhandene Biomasseanlagen im Okoenergieland

Neuberg
IMBeld ) cittenbach

Bildein
[ ]

Legende
Biomasseanlagen
- Biogasanlage
® rernheizwerk
® Wk Anlage
rote Ortsnamen = Neuzugange
Waldnutzflache (in ha)
J77-730
[ 730-1.380
B 1.380- 2.035
B 2.035 - 2.690
B 2690 -3.341

Moschendorf

Abbildung 36: Waldnutzflichen in den Gemeinden im OkoEnergieland

Fir die folgenden Berechnungen wird das Sortiment Sageholz ausgeklammert und nur mehr

die Schwachholzsortimente beriicksichtigt.

Im Falle der aktuellen Sortimentsaufteilung kann mit einem jahrlichen Energieholzzuwachs
von etwa 217.227 MWh gerechnet werden. Rechnet man auch die Anteile am Schwachholz
hinzu, die derzeit als Industrieholz auf den Markt kommen, ergibt sich eine jahrlich

zuwachsende Energiemenge von rund 293.971 MWh.

4.1.3 Landwirtschaft

Die Gemeinden Bildein, Deutsch Schiitzen-Eisenberg, Eberau, Heiligenbrunn, Moschendorf
und Strem gehoren dem Kleinproduktionsgebiet 707 — Slidburgenlandisches Weinbaugebiet
an, die verbleibenden, weiteren 8 Gemeinden liegen im Kleinproduktionsgebiet 706 —

Sudburgenlandisches Hiigelland.

59



CONSULTING

£ -+ Klima- und Energie Modellregion
nergie
fond Klima- und Energiefonds des Bundes — managed by Kommunalkredit Public Consulting 5EE§¥NAL PLBLIC

Die Hauptkulturarten in beiden Kleinproduktionsgebieten sind Getreide mit rund 37% Anteil,
Mais mit rund 14% und Olsaaten mit einem Anteil von ca. 12%.

Die mittleren Ertrage fiir Weichweizen liegen bei 49,2 dt/ha, fir Kérnermais bei 94,8 dt/ha
und fir Soja bei 24,3 dt/ha bzw. Raps bei 27 dt/ha. Silomais bringt einen Ertrag von 400 bis
450 dt/ha.

Die landwirtschaftlichen Nutzflaichen umfassen in Summe etwa 15.123 ha, die Gberwiegende

Nutzung ist Ackerland, der Anteil des Dauergriinlades liegt bei ca. 10 bis 12%.

Abbildung 37 gibt einen Uberblick Giber den Umfang der landwirtschaftlichen Nutzflichen in

den 6koEnergielandgemeinden.

Landwirtschaftliche Nutzfliche in ha (Ges. = 15.123 ha) und Biomasseanlagen im Okoenergieland

Legende
Biomasseanlagen
. Biogasanlage
® fernheizwerk
® KWK Anlage
rote Ortsnamen = Neuzugdnge
Landwirtschaftl. Fldche (in ha)
[ 51-200
[ 200- 400
3 400- 800
=3 800- 1200
B 1200- 2144

Abbildung 37: Landwirtschaftlichen Nutzflichen in den Gemeinden im OkoEnergieland
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Die fiir den Weinbau genutzten Flachen sind lediglich in der Gemeinde Deutsch Schiitzen —
Eisenberg von groRerer Bedeutung, betragen aber auch hier laut Geoinfo des
Landwirtschaftsministeriums nicht mehr als 10% der landwirtschaftlichen Nutzflache. In

Summe liegt der Anteil der Weinbauflachen im 6koEnergieland unter 1%.

Etwa 11% der landwirtschaftlichen Nutzflache sind Stillegungsflachen.

Wie aus der Abbildung 37 erkannt werden kann, erfolgt bereits in vielen Gemeinden sowohl
Warme- als auch Stromproduktion aus erneuerbaren Rohstoffen.

Fiir diese Energieproduktion werden bereits landwirtschaftliche Flachen — fir z.B. die
Bereitstellung der Biogassubstrate — beansprucht.

Fiir die Deckung des Strom- und Treibstoffbedarfs in den 6koEnergieland Gemeinden, der
nach der Umsetzung von SparmalRnahmen und nach der Umsetzung von empfohlenen
Energieproduktionsmallnahmen Ubrig bleibt, wiirden aus der Landwirtschaft ca. 3.800 bis
4.200 ha fur die Produktion von Biogassubstraten bzw. die Anlage von

Kurzumtriebsplantagen in Anspruch genommen werden.

4.1.4 Weitere Ressourcen und Potenziale

4.1.4.1 Stabile Ressourcen

Wind und Windkraft

Die mittleren Windgeschwindigkeiten im 6koEnergieland liegen zwischen 1,6 und 2,7 m/s im
Jahresverlauf. Je nach Rotorbauart kénnten daraus zwischen 50 und 100 kWh pro Jahr und

m? Rotorflache gewonnen werden.

Verglichen mit den windstarken Gebieten des Nordburgenlandes, wo pro m? Rotorfliche bis
zu 700 kWh jahrlich gewonnen werden kdnnen ist die Ressource Wind im okoEnergieland

nicht wirtschaftlich nutzbar, da die Ertrage zu gering sind.

Wasser und Wasserkraft

Die wichtigsten FlieRgewasser im 6koEnergieland sind die Pinka, der Strembach sowie der
Zickenbach. An der Pinka liegen Abflussverhaltnisse vor, die eine energetische Nutzung
mittels Kleinwasserkraftanlagen moglich machen. Das Potenzial an der Pinka wird bereits
genutzt und betragt rund 850 MWh/a.
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Béden

Die Bdden sind in einer auf Nachhaltigkeit orientierten Energiewirtschaft Ressourcen in
zweierlei Hinsicht. Einerseits sind sie Standort, Wasser- und Nahrstoffspeicher fiir die
Biomasseproduktion, andererseits sind sie, allerdings untergeordnet, als Warmespeicher
relevant fir den Betrieb von Warmepumpen. Die Bodennutzung gestaltet sich im

okoEnergieland wie folgt:

Von den 37.753 ha Flache des 6koEnergielandes sind 16.697 ha Wald (44%) und 15.123 ha
landwirtschaftliche Nutzflache (40%). 5.933 ha werden fir Siedlung, Verkehr etc. genutzt
(16%).

Die Boden der untersuchten Region sind im Allgemeinen sauer. Im tieferen Hiigelland
Uberwiegt extremer Pseudogley aus Staublehm ("Opok"), in den Talsohlen sind schwere
Gleyboden verbreitet. Dazu kommen schwere Braunerde, vor allem auf Hangriicken, und
leichte Braunerden auf Schotter oder tertidrem Sand. Ferner kommen vor: Anmoore,

Aubdden sowie einige magere Felsbraunerden auf sauren vulkanischen Gesteinen.

Lediglich im Pinkatal sind bessere Boden anzutreffen, die Braunerden sind hier mit Aubéden
durchmischt. Die Produktivitat der Béden im O0koEnergieland ist aufgrund des Vorwiegens
schwerer Boden und der geringen Jahresniederschlage im unteren bis mittleren
Ertragsbereich angesiedelt. Abbildung 38 zeigt die typische Verteilung der Béden in der
Region mit Gleybdden (blaugrau) in den Talsenken und Pseudogley (Griin) bzw. Braunerde

(braun-grau) an den Hangen.

T

20,9067 Riomete
|

L2

Abbildung 38: Typische Verteilung der Bodenarten im 6koEnergieland (Quelle: BMLF, Digitale Bodenkarte
Osterreichs 2005)
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Geothermie

Die Warme aus dem Inneren der Erde zu nutzen, ist das Ziel der Geothermie. Sie kann aus
unterschiedlichen Tiefen entnommen werden: Die oberflaichennahe Warme bis etwa 200 m
Tiefe nutzen erdgekoppelte Warmepumpen. Es handelt sich im oberflaichennahen Bereich

vorwiegend um die Nutzung der gespeicherten Strahlungswarme der Sonne.
In groBeren Tiefen (1000-2000m) werden die im Gestein vorhandenen Schichten warmen
Wassers durch die hydrothermale Geothermie erschlossen.

Die aus diesen Schichten extrahierten Thermalwasser liegen im Sldburgenland in einem
Temperaturbereich von bis zu 80°C (siehe Abbildung 39).

Abb. 4: GEOTHERMIE
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Abbildung 39: Geothermische Abbildung des Osterreichs (Quelle: Goldbrunner, Novak 1996)

Wasser mit Temperaturen von unter 30°C scheiden im Allgemeinen fir eine energetische
Nutzung aus, abgesehen vom mdoglichen Einsatz fliir Warmepumpen. Schiittmengen von < 5
Liter/sec sind grundsatzlich von der energetischen Nutzung auszuschlieRen, sofern die
Temperatur des Wassers unter 60°C liegt. Aus den rezenten Bohrungen geht hervor, dass die
Sandsteinlagen in der Tiefe von ca. 1.000 bis 2.000 m Uber Wassertemperaturen von 60 bis

80°C und potenzielle Schuttmengen zwischen 5 und 50 |/sec verfiigen.
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Durch den niedrigen Temperaturbereich der Tiefenwdsser im 6koEnergieland sind somit die
Potenziale fir hydrogeothermale Heizwerke aufgrund der temperaturbedingt geringen
Versorgungsleistungen als eher niedrig anzusetzen, sofern nicht Tiefenwdasser in einem

hoéheren Temperaturbereich erschlossen werden kdnnen.

Nennenswerte tiefengeothermale Temperaturniveaus tber 100°C sind scheinbar erst ab
einer Tiefe grofler 3.000m zu erwarten (siehe Abbildung 40). Aufgrund der Bohrkosten von
ca. 450 €/m halten Experten jedoch 2.000 bis 3.000 m fur die 6konomische Hochsttiefe einer

Bohrung.

Working document based on data
integrated on 01/09/2000
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(Shell International)
Abbildung 40: Geothermale Ressourcen in Europa in 5.000 m Tiefe (Quelle: science.orf.at, 2006)

4.1.4.2 Variable Ressourcen

Reststoffe

Die wichtigsten nutzbaren Reststoffe im Bezirk Gilissing und somit auch im 6koEnergieland
sind jene aus der holzverarbeitenden Industrie in der Gemeinde Guissing. Derzeit fallen aus
diesen Betrieben jahrlich rund 19.000 t Restholz und Sagespane an. Das Energiepotenzial

dieser Reststoffe betragt ca. 76.000 MWh.
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Altspeisedl

Altspeisedl kann in zweierlei Hinsicht energetisch genutzt werden. Einerseits als Grundlage
fir die Biodieselproduktion und andererseits als Substratbeigabe fiir die Biogasproduktion.

Bei sorgfiltiger Sammlung sind pro Einwohner und Jahr rund 5 kg Altspeisedl einer Nutzung
zufihrbar. Flir das gesamte OkoEnergieland ergibt sich daraus ein jahrliches

Altspeisedlaufkommen von ca. 66 t.

Aus der Tourismusbranche fallen noch durchschnittlich 3kg an. Das gesamte

Altspeisedlaufkommen wird somit auf 105 t jahrlich geschatzt.

Im Falle der Beimengung des Altspeisedls zu einem Biogasprozess kann Primarenergie in der

GroRenordnung von 4,2 MWh/t gewonnen werden.

Biogene Abfiille

Biogene Abfille, so genannter Biomiill stellt ebenfalls eine mogliche Energiequelle dar. Im
OkoEnergieland fallen jahrlich etwa 1.500 t Biomdull an, die durch den Umweltdienst
Burgenland entsorgt und vorwiegend kompostiert werden. Aus dieser Menge kdnnten ca.

6.000 MWh Primdrenergie in Form von Biogas gewonnen werden.

Reststoff Papier

Flr Reststoffe wie Papier etc. ist es sinnvoller, sie einem Recyclingprozess zuzufiihren als sie

energetisch zu verwerten.

Reststoffpotenzial aus Stroh

Das Reststoffpotenzial aus Stroh von den Ackerflachen hat ein hohes Energiepotenzial, doch
ist die praktische energetische Nutzung aufgrund der Rohstoffeigenschaften, vor allem
wegen des Ascheschmelzpunktes und der hohen Stickoxidemissionen stark eingeschrankt.
Das Getreidestroh hat ein nutzbares Primarenergiepotenzial von rund 20 bis 25 MWh/ha.
Neben der direkten, bereits als problematisch dargestellten, Verfeuerung, besteht noch die
Moglichkeit der Zugabe des Strohs zu einem Biogasprozess. Hierzu muss das Stroh jedoch
vorbehandelt werden, entweder durch Zerkleinerung oder Thermo-Druck-Hydrolyse. Die
praktischen Erfahrungen mit dieser Form aufbereiteten Strohs in einem Biogasprozess sind

derzeit allerdings noch sehr gering.
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Ressourcenpotenziale Ubersicht

Nachfolgende Tabelle 16 fasst die Ressourcenpotenziale im 6koEnergieland im Uberblick
zusammen. Es zeigt sich, dass die forstliche Biomasse das grofite Energiepotenzial birgt,
gefolgt von den Biogassubstraten aus landwirtschaftlicher Produktion und den

Restholzpotenzialen aus der Holz verarbeitenden Industrie.

Ressource MWh/a

Altspeisedl als Biogassubstrat 280
Biogas 97.859
Biogene Abfille 6.000
Biomasse Forst 293.971
Biomasse Kurzumtrieb 47.800
Photovoltaik 5.500
Reststoffe Holzindustrie 76.000
Solarthermie 7.331
Wasserkraft 850

Tabelle 16: Uberblick Giber die Ressourcenpotenziale im 6koEnergieland

4.1.5 Verhdltnis  zwischen  verfiigbaren  Ressourcen und  derzeitiger
Energienachfrage - Deckungsgrade

Aktuell werden derzeit etwa 77.500 MWh an Biomasse fir die Energieproduktion in
Gebdudeheizungen, Heizwerken und dem Biomassekraftwerk Gussing eingesetzt. Diese
Menge entspricht etwa 34% des Zuwachses an Nichtsageholz auf den Waldflachen.

Zieht man vom aktuellen Warmebedarf jene Mengen ab, die durch SparmalRnahmen nicht
mehr gebraucht werden und berticksichtigt auch die Warmemengen die als Beiprodukt der
bereits bestehenden Stromproduktion entstehen sowie durch die Nutzung von
Sonnenwarme substituierbar sind, so verbleiben noch etwa 55.000 MWh jahrlich, die

zusatzlich aus holzartiger Biomasse bereitzustellen wéren.

Im Falle der Uberwiegenden Bereitstellung des noch nicht gedeckten Strombedarfes aus
Biogasanlagen entsteht Nutzwdrme in einer Menge von rund 48.000 MWh/a womit
rechnerisch ein tatsachlicher Zusatzbedarf an Energieholz in der Héhe von rund 8.000

MWh/a entsteht.
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Da auch der aktuelle Energieholzbedarf durch Spar- und effizienzsteigernde MaBnahmen
reduzierbar ist, bleibt ein Gesamtenergieholzbedarf von rund 63.000 MWh jahrlich Gbrig.
Fiir die Deckung dieses Biomassebedarfes fir die Warmebereitstellung ist der jahrliche

Zuwachs von 3.600 ha Wald zu nutzen, was einer Auslastung von 27% entspricht.

Fiir die Deckung des Strombedarfes ist eine Kombination von Photovoltaik einerseits und
Biogasverstromung andererseits vorgesehen. Bereits jetzt werden 35% des Strombedarfes
aus vorwiegend Biomasse gedeckt. Im Falle der Umsetzung von Energiesparmalinahmen
kann dieser Anteil auf 38% ausgeweitet werden.

Fiir eine vollstandige Produktion der Menge des Bedarfes an elektrischem Strom im
OkoEnergieland ist in Summe eine Generatorleistung von rund 6,1 MW vonnéten. Fir die
Bereitstellung der Biogassubstrate in Form von Silomais oder Sudangrassilage ist eine
landwirtschaftliche Nutzflache von rund 3.300 ha zu beanspruchen, was einer Auslastung

von 26% der landwirtschaftlichen Nutzflache entspricht.

Methan aus der biologischen oder thermischen Vergasung kann in Verbrennungsmotoren als
Treibstoff genutzt werden. Fir die Bereitstellung zur Deckung des Treibstoffbedarfes aus
holzartiger Biomasse ist ein Primarenergieeinsatz in der Héhe von rund 155.000 MWh/a zu
tatigen. Dieser Biomassebedarf kann durch die noch nicht beanspruchten
Nichtsageholzkapazitiaten aus den Forstflaichen bezogen werden, hier sind noch Reserven
zwischen 110.000 und 170.000 MWh/a, je nach Vermarktung als Energie- oder Industrieholz,
vorhanden. Bei Erschopfung der Kapazitdten an der unteren Verfligbarkeitsgrenze waren
noch etwa 1.100 ha landwirtschaftliche Nutzflachen fiir Kurzumtriebsplantagen in Anspruch
zu nehmen.

Somit ergibt sich fiir eine Eigenproduktion an Energietragern in der Hohe des
Energiebedarfes eine Flachenauslastung von 24% bis 34% bei den landwirtschaftlichen

Nutzflachen und eine Auslastung der Waldflachen zwischen 74% und 100%.
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5. LOGISTIKSYSTEME IM OKOENERGIELAND

5.1 Rohstoffseitige Logistik

5.1.1 Aktuelle Strukturen und Bedarfsdeckung

Die notwendige Logistikstruktur des 6koEnergielandes hangt von der Art der Anlagen, von
der Art der lokal verfligbaren Ressourcen und von der Art der vorhandenen Reststoffen (z.B.

Reststoffe aus der holzverarbeitenden Industrie oder aus der Lebensmittelindustrie) ab.

Abbildung 41 stellt die Aufteilung der Brennstoff- und Substratherkunft bei allen Anlagen im
OkoEnergieland z wischen Bereitstellung durch Mitglieder (11 %) und Zukauf (89 %) dar.

Brennstoff- und Substratherkunft

11%

O Mitglieder
B Zukauf

89%
Abbildung 41: Aufteilung der Brennstoff- und Substratherkunft (Quelle: EEE)

Die Brennstoff- bzw. Substratherkunft wurde auBerdem danach untersucht, aus welchem
Umkreis die Rohstoffe fiir die jeweilige Anlage kommen, siehe Fehler! Verweisquelle konnte

nicht gefunden werden..

Zusatzlich konnte eruiert werden dass 63% der Energieerzeugungsanlagen im 6koEnergieland
ihre Brennstoffe und Substrate aus einem Umkreis von weniger als 5 km beziehen. Aus lber
50 km Entfernung wird nur in das Biomasse Kraftwerk Gussing einen Teil der Rohstoffe
transportiert. 94% der Anlagen beziehen ihre Rohstoffe aus einem Umkreis von weniger als 20

km.

68



i =+ Klima- und Energie Modellregion -

Klima- und Energiefonds des Bundes — managed by Kommunalkredit Public Consulting OMMUNAL FT: 0
CONSULTING

Brennstoff- und Substratherkunft
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Abbildung 42: Verteilung der Brennstoffherkunft bei den Energieerzeugungsanlagen im Bezirk Gussing (Quelle:
eigene Berechnungen)

Entscheidend fiir geeignete Logistikstrukturen sind Ort und Zeitpunkt der

Brennstoffbearbeitung.

Abbildung 58 und Abbildung 59 =zeigen, dass die Holzbearbeitung fir die
Energieerzeugungsanlagen im okoEnergieland vorwiegend auf einem Lagerplatz stattfindet

und bis auf das 2. Quartal liber das ganze Jahr ziemlich gleichmaRig verteilt ist.

Ort der Holzbearbeitung

12 11
o
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3 4 >
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N

0 T T

Extern Im Wald Lagerplatz

Abbildung 43: Ort der Holzbearbeitung (Quelle: EEE)
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Abbildung 44: Verteilung nach Zeitpunkt der Holzbearbeitung (Quelle: EEE)

Der Bedarf an Energieholz im 6koEnergieland kann grob in einen kontinuierlichen Bedarf und

einen periodischen Bedarf gegliedert werden.

Der periodische Bedarf ergibt sich aus der Energiebereitstellung fir Gebaudeheizungen in
den Wintermonaten. Er wird in der Regel durch wenige Brennstofflieferungen jahrlich

gedeckt.

Der kontinuierliche Bedarf ergibt sich aus der Versorgung von KWK-Anlagen sowie der
Deckung der Grundlast von Fernwarmenetzen. Die Deckung dieses Bedarfes erfordert
mehrere und/oder regelmaRBige Brennstofflieferungen Uber das Betriebsjahr. Der
kontinuierliche Bedarf im OkoEnergieland besteht aus. 20.000 t/a Hackschnitzel (18.200
fm/a) und 12.500 t/a Sagespane fur die Biomassekraftwerke und dem Grundbedarf der
Fernwarmenetze von etwa 1.574 t/a (1.432 fm/a) Hackschnitzel und 3.600 t/a Sagespane,
wobei fir diesen Grundbedarf auBerhalb Gissing 15% des Gesamtbrennstoffbedarfes
angenommen wurden, bzw. in Glssing wird der Grundbedarf des Fernwdarmenetzes mit der
Abwarme der Kraftwerke und mit dem kontinuierlich betriebenen Heizwerk 2 abgedeckt. Im
Falle der Fernwdrmenetze wird der GroBteil des Bedarfes durch die
Genossenschaftsmitglieder gedeckt. 96 % des kontinuierlichen Bedarfes konzentrieren sich

in der Stadt Gussing.
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Logistikstruktur auf Basis der Fernwarme Giissing

Burgendléndischer Land-u.
Waldverband Forstwirte

Y

Hackgut
Restholz Hackgut

Fernwarme Giissing L Reststoffe

Umwandlungs
Technologie

e Private
Haushalte

-] Fernwar tz
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Abbildung 45: Logistikkette der Fernwarmeanlage in Gussing (Quelle: EEE)

Die Abbildung 45 zeigt die Logistikkette der Gilssinger Fernwarmeanlage, wo die
Rohstoffversorgung einerseits mit Reststoffen aus der holzverarbeitenden Industrie,
andererseits aus Biomasseressourcen der Land- und Forstwirtschaft und des

Burgenlandischen Waldverbandes abgedeckt wird.

Diese Ressourcen werden in der Fernwarmeanlage zur Warmeproduktion eingesetzt und

versorgen sowohl private als auch gewerbliche Abnehmer mit Warme.

Die in den Heizwerken anfallenden Reststoffe — vorwiegend Asche — werden unter
Beriicksichtigung von diversen fachlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen hinsichtlich
der Aschequalitat, der land- und forstwirtschaftlichen Verwendung zugefiihrt. Bei einer nicht
ausreichenden Aschequalitdt wird diese weiterverkauft und fir verschiedene Bauzwecke

eingesetzt.

Die Logistikstruktur des Gilssinger Biomassekraftwerkes wird in der Abbildung 46:

dargestellt.
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Abbildung 46: Die Logistikkette des Biomassekraftwerks in Glssing (Quelle: EEE)

Am Beispiel der Abbildung 46 kann erkannt werden, dass flr die Rohstofflogistik der
Biomasse-KWK-Anlage einerseits der Waldverband, als auch Land- und Forstwirte zum
Einsatz kommen und die Anlieferung auch entsprechend koordiniert werden muss. Aus dem
erzeugten Produkt der Energieerzeugungsanlage, konnen eine Reihe von Energieformen
generiert werden, welche wiederum zur Bedarfsdeckung von privaten und gewerblichen

Abnehmern dient.

An den dargestellten Beispielen kann erkannt werden, dass es ein essentieller Aspekt ist,
Vereinigungen im Bereich der Land- und Forstwirtschaft zu haben, um verniinftige

Logistikketten aufbauen zu kdnnen.

Der periodische Bedarf der Heizwerke wahrend der Heizperiode kann mit 11.919 t/a (10.846
fm/a) Hackschnitzel und 3000 t/a SpreiBeln beziffert werden. Wie im Falle des
Grundbedarfes gilt auch hier, dass der GroRteil des Energieholzes durch die
Genossenschaftsmitglieder beigebracht wird. Fiir private Gebdaudeheizungen fallen wahrend

der Heizperiode etwa 125.000 srm (50.000 fm/a) an.
72



i =+ Klima- und Energie Modellregion -

Klima- und Energiefonds des Bundes — managed by Kommunalkredit Public Consulting OMMUNAL FT: 0
CONSULTING

5.1.1.1 Deckung des kontinuierlichen Bedarfes

Der Hauptnachfrager innerhalb dieses Bedarfssektors ist das Biomassekraftwerk Gissing mit
einer Brennstoffleistung von 8 MW. Fir die Brennstoffqualitdat wird grundsatzlich ein
Wassergehalt von 35% angenommen, alle weiteren Kalkulationen beziehen sich auf diese

Qualitatsklasse.

Der Brennstoffbedarf dieser Anlage betragt:

= Taglich: 75 fm (186 srm)

= Waochentlich: 504 fm (1.259 srm)

= Monatlich: 2.267 fm (5.667 srm)
= Jihrlich: 27.200 fm (68.000 srm)

Die Brennstoffversorgung des Kraftwerkes erfolgt durch verschiedene Lieferanten (z. B.
Papierholz  Austria, Forstverwaltung Mensdorff, WEF Energieservice), die
Brennstoffibernahme Uberwiegend in Form von Rundholz durch die Biomassekraftwerk
Gussing GmbH frei Werk. Die Biomasse stammt vorwiegend aus einem Umkreis von 70 km,
aber ca. einen Drittel der Holzmenge muss man derzeit aus grofleren Entfernungen

besorgen.

Die Zwischenlagerung Uber 8 bis 10 Monate, bevor das Holz mit einem Wassergehalt von 30

bis 35% zum Hacker transportiert wird, erfolgt im Wald selbst.

Es wird ausschlieBlich Stammbholz verarbeitet, der energetisch nutzbare Derbholzanteil wird
nicht weiterverarbeitet und verbleibt als Schlagriicklass im Wald. Fir die
Brennstoffbereitung wird wochentlich eine Menge von 500 bis 600 fm angeliefert. Die
Lieferung wird auf dem Geldnde der Fernwdarme Gissing gewogen und auf ihren

Wassergehalt untersucht.

Danach wird das Stammbholz zum Biomassekraftwerk Glissing transportiert und gehackt. Die

endgiltige Brennstofflibernahme erfolgt auf dem Geldande der Fernwarme Glssing.

Auf dem Lagerplatz beim Biomassekraftwerk kann man 2500 srm Holz lagern. Die
Lagerkapazitdat am Kraftwerk ist somit groBer als die Brennstoffmenge, die derzeit

zwischengelagert wird. Aktuell wird dort die Menge Bedarf einer Kalenderwoche gelagert.
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Der Brennstoffbunker fir den Tagesbedarf ist Uberdacht, das restliche Hackgut wird im
Freien gelagert und ist der Witterung ausgesetzt, durch die kurze Lagerungsdauer von einer

Woche kommt es jedoch nicht zu Qualitatsminderungen.

5.1.1.2 Deckung des periodischen Bedarfes

Der periodische Bedarf an Energieholz wird zum Uberwiegenden Teil von den privaten
Kleinwaldbesitzern bzw. von den Mitgliedern der Fernwdrmegenossenschaften selbst

gedeckt.

Gesprache mit den Vertretern der Fernwarmegenossenschaften lassen zurzeit auf ein
jahrliches Zukaufpotenzial von 8.300 srm/a (3.300 fm/a) schlieRen. Das Energieholz wird in

Form von Rundlingen angeliefert und von den Genossenschaften gehackt.

6. CO, — EMISSIONEN & EINSPARPOTENTIALE

Die Berechnung der CO, —Emissionen orientiert sich an der Menge der eingesetzten
Energietrager. Fir die Berechnung dieser Emissionen wurde auf die Emissionsdatenbank
GEMIS in der aktuellen Version zurilickgegriffen, in der sowohl die Emissionen im Zuge des
Einsatzes aber auch die Emissionen im Zuge der Bereitstellungskette des jeweiligen

Energietragers berlicksichtigt werden.

Erneuerbare Energietrager bilanzieren lediglich mit den Emissionen in der
Bereitstellungskette, haben jedoch beim Direkten Einsatz keine relevanten CO, — Anteile

mehr.

6.1 Emissionen auf Basis des aktuellen Energiebedarfs

Die Emissionsrechnung basiert einerseits auf dem aus den Erhebungsdaten
hochgerechneten Energiebedarf und Energietragereinsatz flr die Haushalte sowie den
Energiedaten der gemeindeeigenen Gebdude und Anlagen. Andererseits beruht die
Emissionsrechnung mangels ausreichender Daten auf dem geschatzten Energiebedarf der
Wirtschaft und dem auf Grund der Versorgungsstrukturen zu erwartenden

Energietragereinsatz fir die Warmebereitstellung.
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Sie ist als grober Orientierungspunkt zu betrachten und die Werte kénnen in der Realitat

sowohl nach oben als auch nach unten hin abweichen. Tabelle 17 gibt einen Uberblick tiber

die aufgrund des Energietragereinsatzes zu erwartenden Jahresemissionen an CO,.

Hauptbedarfsgruppe Summe Anteil
Haushalte 35.669 35%
Offentlicher Bereich 664,2 1%
Landwirtschaft 3.714 4%
Gewerbliche Wirtschaft 62.185 61%
Summe 102.233 100%

Tabelle 17: Erwartete Jahresemissionen an CO, aufgrund des Energietragereinsatzes

Die Emissionen resultieren zu 21% aus dem im 6koEnergieland anfallenden Warmebedarf,
18% resultieren aus dem Strombedarf und 61% stammen aus dem Treibstoffeinsatz in den
Haushalten, im offentlichen Bereich, in der Landwirtschaft sowie in der gewerblichen

Wirtschaft.

6.2 Emissionen nach Beriicksichtigung von Einsparpotenzialen
Nach Beriicksichtigung der Energiesparpotenziale ergeben sich die in Tabelle 18

dargestellten CO, —Emissionen.

Hauptbedarfsgruppe Summe
Haushalte 31.403
Offentlicher Bereich 664,2
Landwirtschaft 3.714
Gewerbliche Wirtschaft 62.185
Summe 97.967

Tabelle 18: Erwartete Jahresemissionen an CO, nach Berlicksichtigung von Sparpotenzialen

Es kommt zu einer Reduktion von 4.266 t CO, jahrlich.

Die CO, —Emissionen kdnnen im Falle der Vollumsetzung der Sparmalinahmen, bezogen auf

die aktuellen Gesamt- CO, —Emissionen, in Summe um rund 4% gesenkt werden.
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7. FINANZIERUNG VON MARNAHMEN

Die Finanzierung sowie die rechtlichen Rahmenbedingungen sind Basis fiir eine erfolgreiche
Umsetzung von MaRnahmen und Projekten im Energiesektor. Je nachdem wie viel
Eigenkapital man zur Verfliigung hat, und in welcher GréRBenordnung die MaRnahmen

realisiert werden sollen, bieten sich verschiedene Fremdfinanzierungsmaoglichkeiten an.

Wichtig ist vor allem, dass auch die Gemeindebiirger von diversen Finanzierungsmodellen
informiert werden, was beispielsweise durch diverse Informationsveranstaltungen oder

Informationsartikel in den Gemeindezeitungen geschehen kann.

Denn wenn die Birger Uber die unterschiedlichen Finanzierungsmoéglichkeiten Bescheid
wissen und ein fiir sie passendes Modell zur Umsetzung einer vielleicht schon langer
angedachten Malnahme in den Informationsveranstaltungen oder den
Informationsunterlagen finden, dann ist dadurch bereits die erste Hiirde in Richtung

Umsetzung liberwunden.

Die Bereitschaft zur Umsetzung von investiven Mallnahmen ist bestimmt hoher, wenn sich

die Gemeindebiirger einen konkreten Finanzierungsweg dazu vorstellen kénnen.

Die Finanzierung von kapitalintensiven MaBnahmen am Sektor erneuerbare Energie — egal
ob im oOffentlichen oder privaten Sektor - erfolgt Ublicherweise nach folgender

Untergliederung:
> 20% Eigenkapital
»  30% Forderung
7 50% Fremdfinanzierung

Die moglichen Varianten zur Finanzierung von Energieprojekten oder -maRnahmen werden

im folgenden Abschnitt dargestellt.
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7.1 Fremdfinanzierung

Die Fremdfinanzierung ist die Beschaffung von Geld- und Sachkapital zur Deckung des
Finanzbedarfs eines Unternehmens oder Haushalts aus Glaubigerkrediten, von Banken oder

auf Finanzmarkten.

Man nennt sie auch Kreditfinanzierung und unterteilt sie in langfristige und kurzfristige

Kreditfinanzierung.

7.1.1 Contracting

»T0 contract” kommt aus dem englischen Sprachgebrauch und bedeutet so viel wie einen
Vertrag abschlieRen. Das Wesentliche bei Contracting ist, dass als Ergebnis nicht das
Funktionieren einer Anlage, sondern der Erfolg von Dienstleistungen garantiert wird. Der
Contractor (externer Dienstleister) verspricht und garantiert, dass sich durch seine
MaBnahmen (Investition in Anlagen, Haustechnik, nicht-technische MaBBnahmen, etc.) der
Energiebedarf oder die Energiekosten oder - fiir Klimablndnisgemeinden vielleicht

besonders relevant — die CO,-Emissionen um einen bestimmten Prozentsatz reduzieren.

Die angebotenen Dienstleistungen umfassen insbesondere auch alle Malnahmen, die darauf
abzielen, dass die anfdnglich herbeigefiihrten Effizienzsteigerungen auch langerfristig
erhalten bleiben. Zumeist ist dabei gleichzeitig eine Komfortsteigerung fiir die Nutzer
vorgesehen. Die erforderlichen Investitionen finanziert der Contractor haufig vor. Er ist

daher fiir den Auftraggeber sowohl ,Bank” als auch Experte, im jeweils bendtigten AusmaR.

Im Laufe des Projekts finanziert der Contractor seine Aufwendungen ganz oder zu einem
wesentlichen Teil aus den tatsdchlich erzielten Einsparungen durch das Projekt. Nach Ablauf
eines zu Beginn vereinbarten Zeitraums sind die Aufwendungen bezahlt (und wenn nicht
geht dies zu Lasten des Contractors, der das Risiko tragt) und der Auftraggeber zahlt nur

mehr die verminderten Energiekosten.

Das Contracting ist auch aus volkswirtschaftlicher Sicht ein bedeutendes Instrument, da
Energiekosten in Form der Contractingrate in Arbeits- und Investitionskosten umgeschichtet

werden. In Folge sinkt der Energiebedarf bzw. die damit verbundenen Emissionen.
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Energiecontracting

Das Energiecontracting die Bezeichnung fiir ein vertraglich vereinbartes Modell zur
Drittfinanzierung von Energiedienstleistungen. Diese reichen von der Energieversorgung bis
zu umfassenden EinsparmaRnahmen. Der Vertrag wird zwischen dem Gebdudeeigentiimer

und einem externen Dienstleister (Contractor) abgeschlossen.

Diese Art von Contracting ist somit ein Modell zur Drittfinanzierung von
Energiesparmallnahmen und —management ohne das Budget von Eigentimern oder
Verwaltungen zusatzlich zu belasten. Es ermdéglicht Energie- und Kosteneinsparung, sowie

Erhaltung, Verbesserung oder Erneuerung von Anlagen und Gebauden.

Samtliche Kosten fiir Planung, Investition und Finanzierung werden beim Energiecontracting,

vom Auftragnehmer (Contractor) vorfinanziert und aus den erzielten Einsparungen gedeckt.

Beim Energiecontracting werden grundsatzlich zwei Formen unterschieden:

# Einsparcontracting

> Anlagencontracting

Beim Einsparcontracting werden MaRnahmen gesetzt mit dem Ziel, die Energieeffizienz
eines Gebdudes oder einer Anlage zu verbessern. Die Einsparungen dienen zur

Refinanzierung der Kosten fiir diese Mallnahmen.

Beim Anlagencontracting steht die Versorgung mit Energie im Vordergrund.

In beiden Fallen tritt ein Dritter auf, welcher in EnergiesparmalRnahmen oder Energieanlagen
investiert und diese plant, finanziert und durchfiihrt bzw. betreibt. Die beiden Varianten
unterscheiden sich durch die Art der Leistungsverglitung, die Reichweite der durchgefiihrten

Malnahmen sowie die Art der vertraglichen Garantien seitens des Contractors.

Einsparcontracting

Das Einsparcontracting oder auch Performance-Contracting genannt, ist ein vertraglich
vereinbartes Modell, bei dem EnergiesparmalRinahmen und Energiemanagement durch den

Contractor vorfinanziert und aus den erzielten Energiekosteneinsparungen bezahlt werden.
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Dem Auftraggeber gegeniber werden die Einsparziele im Einsparcontracting-Vertrag
garantiert. Der Vertrag wird Uber einen fixen Zeitraum abgeschlossen (meist zwischen 7 — 15
Jahren), innerhalb dessen sich die Investitionen aus den garantierten Einsparungen

refinanzieren missen.

Samtliche Kosten, die beim Contractor entstehen (Planung, Investition, Finanzierung, wenn

vereinbart auch Service und Betrieb) werden aus den Einsparungen gedeckt.

Fir den Auftraggeber entstehen folgende Zahlungen die er zu tatigen hat:

7 Einerseits muss er die tatsdchlichen Energiekosten an den/die Energieversorger
bezahlen

»  Andererseits hat der die monatliche so genannte Contractingrate in der Hohe der
tatsachlichen Einsparungen an den Contractor abzuliefern. Bleiben die Einsparungen

unter dem vertraglich vereinbarten Ziel, tragt der Contractor die Differenz.

Die Gesamtsumme die zu bezahlen ist, wird also die bisherigen Energiekosten nicht
Ubersteigen. Den Nutzen der verbesserten Anlagen (Betriebssicherheit, Nutzerinnenkomfort,
etc.) bekommt der Auftraggeber sofort positiv zu spiiren, von der vollen Einsparung profitier
er ab dem Ende der Laufzeit, bzw. kann auch bereits wahrend der Vertragslaufzeit eine
Beteiligung des Auftraggebers an den Einsparungen vereinbart werden. In diesem Fall wird

der Vertrag Uber einen entsprechend langeren Zeitraum abgeschlossen.

Um Einsparziele erreichen zu kdnnen sind MalBnahmen in den folgenden Bereichen moglich:

7 Raumwarmebereitstellung
2 Liftung

» Warmwasserbereitung

> Beleuchtung

» Lastmanagement und Energie-Controlling

Bei einem Energiecontracting wird der Contractor im eigenen Interesse modernste Anlagen-
und Regelungstechniken einsetzen, um ein Optimum an Energieeinsparung zu erzielen, die

im Rahmen des Projekts wirtschaftlich vertretbar sind.
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Die Umsetzung eines guten Projektkonzepts wird auch den Einfluss der Nutzerlnnen auf den

Energiebedarf berlicksichtigen und MalRnahmen zur Motivation bzw. Schulungen vorsehen.

Im Rahmen von Energiecontracting Projekten sind die folgenden Mallnahmen derzeit am

gangigsten verbreitet:

> Erneuerung von Heizkessel und Optimierung der Heizungsregelung

7 Energieeffiziente Beleuchtung

7 Optimierung der Luftung und Kihlung, Warmeriickgewinnung

7 Optimierung der Raumtemperatur

7 Tarifoptimierung

»  Warmedammung von Fassade, oberste GescholRdecke, etc. ebenso wie
Vollwarmeschutz

> Umstellung auf erneuerbare Energietrager

7 Einsatz erneuerbarer Energien (Solarthermie, Photovoltaik, etc.

Anlagencontracting

Beim Anlagencontracting errichtet der Contractor eine energietechnische Anlage auf seine
Rechnung beim Kunden und schlieBt mit diesem einen langerfristigen Vertrag Uber die
Lieferung von Warme, Dampf, Kalte, Druckluft, Strom, etc. zu einem vereinbarten Preis ab.
Dieser Preis setzt sich aus dem Grundpreis, Arbeitspreis und dem Messpreis zusammen und

beinhaltet folgende Punkte:

> Die Kosten fiir die bezogene Nutzenergie,
» Alle Serviceleistungen (Wartung, Inspektion, Instandsetzung, Betriebsmitteleinkauf,
Notdienst, etc.)

» Die Investitionen des Contractors

Je nach Finanzierungsmodell steht die Anlage entweder im Eigentum des Contractors oder
eines Leasinggebers. Nach Ende des Vertrages geht die Anlage, soweit es nicht anders

vereinbart wurde, in das Eigentum des Kunden Uber.
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Der Nutzen dieser Contractingart ist, dass der Contractor das technische und wirtschaftliche
Risiko tragt. Ziel des Anlagencontractings ist es somit, den Kunden in Fragen der
Energieversorgung zu entlasten, damit sich dieser auf seine Kernkompetenzen konzentrieren

kann.

Vertrdage beim Anlagencontracting kdnnen ebenso Garantieelemente enthalten, wie
beispielsweise die Versorgungssicherheit und Stordienst oder des Ertrags von Anlagen aus

erneuerbarer Energie.

Biomasse-Contracting

Anlagencontracting mit Biomasse ist in Wohnbauten und im Gewerbebereich eine
krisensichere und langfristig kostenglinstige Option. Das Biomasse-Contracting ist eine
Sonderform des Anlagencontractings und besteht darin, dass eine dezentrale Heizanlage
durch eine Warmeliefergemeinschaft vorfinanziert und die Warme aus Biomasse Uiber einen
langfristigen Vertrag an den Kunden verkauft wird. Die Anlage wird meist durch eine
landwirtschaftliche Genossenschaft betrieben, da viele Bauern auch Waldbesitzer sind und

auch Absatzmoglichkeiten fir ihr Durchforstungsholz suchen.

Solaranlagen-Contracting

Bei dieser Contractingart plant, finanziert, errichtet, wartet und betreibt der Contractor eine
Solaranlage. Die Aufwendungen des Contractors werden Uber einen vertraglich vereinbarten
Warmepreis refinanziert. Auch die Hohe des jahrlichen Solarertrages wird vom Contractor
vertraglich garantiert und ein Messsystem fir die Abrechnung und den Nachweis des

tatsachlich erreichten Solarertrags wird eingerichtet.

Diese Form des Contractings bietet sich vor allem fir GroBanlagen (ab etwa 100 m?) zur
Warmwasserbereitung und Heizungsunterstiitzung an. Solaranlagen-Contracting wird
eingesetzt bei Wohnanlagen, Offentliche Gebiude, Gewerbebetriebe sowie Sport- und

Freizeitanlagen.
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Betriebsfiihrungscontracting

Das Betriebsflihrungscontracting ist die Ubergabe einer bestehenden
Energieversorgungsanlage an einen Energiedienstleister. Interessant ist diese Moglichkeit
vor allem dann, wenn man Uber funktionstlichtige Anlagen verfligt, die nicht erneuert
werden miussen. Beim Betriebsfiihrungscontracting ist der Energiedienstleister fir die
Instandhaltung und Wartung fiir den Stordienst, fir die Bereitstellung von Nutzenergie und
fir den Brennstoffbezug zustandig. Er garantiert, dass die Anlage funktioniert und sorgt fiir

die Beseitigung von Stérungen.

Wird das Betriebsfiihrungscontracting als Einsparcontracting gefiihrt, so kimmert sich der
Energiedienstleister um den effizienten Betrieb der Anlage und ist zustdndig fir das
ErschlieRen von Einsparpotentialen und fiir die Umsetzung von Optimierungsmalnahmen. In

diesem Zusammenhang garantiert der Energiedienstleister eine Energieeinsparung.

7.1.2 Intracting

Das Intracting ist ein Finanzierungsinstrument zur Umsetzung von Energie- oder
Wassersparmalinahmen. Wie auch beim Contracting werden die Investitionskosten fir
Energiesparmallinahmen durch die Kosteneinsparungen finanziert, welche mit der

Umsetzung der Einsparmalinahmen erreicht werden.

Im Unterschied zum Contracting werden die EinsparmalRnahmen aber nicht von einem
externen Dritten geplant, finanziert und realisiert, sondern innerhalb eines Unternehmens
(einer Organisation) oder von einer Organisationseinheit innerhalb der Stadtverwaltung. So
Ubernimmt das Unternehmen selbst die Finanzierung von Mallnahmen zur Energie- und

Wassereinsparung fiir den eigenen oder auch andere Standorte.

Beispielsweise Ubernimmt das Amt fir Umweltschutz oder das Bauamt die Finanzierung von
MalBnahmen zur Energie- und Wassereinsparung fiir andere Fachamter, wie etwa fiir das

Schulamt.
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Gegenwartig werden Intracting-Modelle (berwiegend im kommunalen Energie- und
Wassermanagement eingesetzt. Sie realisieren Kosteneinsparungen im Energie- und
Wasserbereich und schaffen damit Freiraum fiir andere Investitionen. Intracting ist auch fir
alle anderen Institutionen wie Wohnbaugesellschaften und Industrie interessant. Die
Ausweitung auf andere Bereiche, wie beispielsweise zur Abfallvermeidung, ist ebenfalls gut
denkbar. Somit ware Intracting eine stadtinterne organisatorische Innovation zur

Energieeffizienzsteigerung.

Ein 6konomischer Aspekt dahinter ist beispielsweise, dass flir Kommunen und Nutzer die
Nettokosten sinken. Dies schafft Freiraum fiir andere Ausgaben und weitere
Energieeffizienzaktivitaten. Bei Wohnobjekten sinken die Mietnebenkosten und damit steigt
die  Attraktivitdit des Mietobjekts. = Wohnungsbaugesellschaften kdénnen  (iber
IntractingmaBnahmen bei gleichzeitiger Aufwertung ihres Gebdaudebestandes kostenneutral
arbeiten, wenn sie die Anschubfinanzierung im Rahmen der gesetzlichen Grundlagen auf
ihre Mieter umlegen. Die Mieter haben insgesamt keine Mehrkosten, weil die Nebenkosten
fir Heizung und Wasser sinken. Dariber hinaus fordern Sanierungsmallnahmen das

regionale Handwerk und Gewerbe.

7.1.3 Finanzierungsmoglichkeiten Strallenbeleuchtung

Es gibt bereits unterschiedliche Moglichkeiten fiir die Neuerrichtung, Erweiterung oder
Sanierung der Strallenbeleuchtung, wie beispielsweise der Kauf, Leasing, Lichtpunkt-Service
und wie eben erwdhnt Contracting und Intracting. Da Kauf und Leasing bei den meisten
Anschaffungen meist ohnehin angedacht werden, sollen nun in weiterer Folge, die
Moglichkeiten der Finanzierung von StraRenbeleuchtungen kurz erklart werden, die noch
nicht so weitlaufig verbreitet sind und zwar das so genannte Lichtpunkt-Service und das

StraBenbeleuchtungs Con- und Intracting. Das so genannte Lichtpunkt-Service beruht

darauf, dass der Gemeinde fiir einen jahrlichen Pauschalbetrag die Dienstleistung , Licht” zur

Verfligung gestellt wird.
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Diese Dienstleistung beinhaltet sowohl Beratung und Planung als auch die Umsetzung —
entweder Neuerrichtung der StraRenbeleuchtung oder Sanierung — weiters auch die

Finanzierung, Energielieferung und auch Wartungs- und InstandhaltungsmalBnahmen.

Beim Lichtpunkt-Service erhalt also die Gemeinde die Dienstleistung Licht und zahlt dafir
pro Lichtpunkt einen jahrlichen Pauschalbetrag. Als vorteilhaft stellt sich die Auslagerung der
gesamten Verantwortung dar, da alle Aufgaben vom entsprechenden Unternehmen

Ubernommen werden.

Als nachteiliger Aspekt beim Lichtpunkt-Service kann sich darstellen, dass die Gemeinde mit
dieser Variante eine langfristige Bindung im Bezug auf die Energielieferung eingeht und
wahrend dieser Zeit keine Moglichkeit hat zu einem eventuell glinstigeren Versorger zu

wechseln.

Straflenbeleuchtungs-Con- und Intracting

Beim StraRenbeleuchtungs-Contracting erneuert, optimiert und finanziert ein
Dienstleistungsunternehmen die Anlage und kiimmert sich Uber den vereinbarten
Vertragszeitraum um die Wartung und den Betrieb. Der Contractor gibt auch noch dazu eine
Kosten- und Einspargarantie. Bei dieser Moglichkeit ist fir die Kommune einerseits die
Verantwortung und auch ein eventuelles Risiko ausgelagert, da der Contractor fiir eine exakt
vordefinierte Energieeinsparung garantiert und haftet. Beim Intracting handelt es sich, wie
zuvor bereits erwahnt um quasi die Umsetzung eines Contracting-Modells in Eigenregie.
Jedoch ist diese Moglichkeit nur umsetzbar, wenn eine entsprechende Bauabteilung
vorhanden ist, welche Uber die erforderlichen Kapazitdten bei Personal und Know-How
bietet. Es werden hierbei jedoch genau wie bei einem Kauf, direkt Mittel gebunden und die
Vorteile der Auslagerung von Verantwortung und Risiken wie beim Contracting ist nicht

gegeben.
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7.2 Finanzierung uiber Fonds und Beteiligungsmodelle

7.2.1 Einrichtung eines kommunalen Fonds

Eine Moglichkeit ist es auch anzudenken, einen Fonds fiir den Energie- und Klimabereich
einzurichten, beispielsweise unter dem Titel ,,MalBnahmen- und Klimaschutzfonds”. Die Idee
dahinter soll die Sicherstellung von langfristigen Finanzierungsmoglichkeiten sein, da viele
Fordermodelle oftmals an enge Voraussetzungen gebunden und zeitlich befristet sind. Des
Weiteren lasst sich oft nur schwer abschatzen wie sich die Forderprogramme in Zukunft
entwickeln. Daher ist es fir viele Gemeinden in vielen Situationen bestimmt von Vorteil
durch einen ,MalBnahmen- und Klimaschutzfonds” in ihren Investitionen flexibler agieren zu
konnen. Die Finanzierung Uber einen derartigen Fonds kann dadurch erfolgen, dass
Einsparungen aus getatigten Investitionen in den Fonds einflieBen. Beispielsweise ergeben
kommunale Investitionen in diverse Mallnahmen wie Gebdudesanierungen zum Teil nicht
unwesentliche Einsparungen. Diese eingesparten Energiekosten kénnen dann kontinuierlich
in den Fonds einflieBen und wenn weitere UmsetzungsmaRnahmen realisiert werden

mussen, kénnen die Investitionen dann aus diesem Fonds getatigt werden.

7.2.2 Biirgerbeteiligungen

Fir den Ausbau erneuerbarer Energien kann eine Finanzierung Uber
Blrgerbeteiligungsmodelle vorgenommen werden. Dies kann den Biirgern, die keine eigene
PV-Anlage installieren kdnnen oder méchten dennoch die Moéglichkeit geben, Solarstrom zu
nutzen. Die Birger kdnnen sich an einer Blirger-Solaranlage beteiligen und zwar indem sie
sich einen oder mehrere Anteile erwerben. Somit erwirbt man sich Eigentum an einer

gemeinschaftlich betriebenen PV-Anlage.

Derartige Blrgerbeteiligungsanlagen kénnen von den Gemeinden initiiert werden, um ein
sichtbares Zeichen fiir eine nachhaltige Energieversorgung zu setzen und den Umgang und
die Anwendung von erneuerbaren Energiesystemen standig ins Bewusstsein der Blirger zu

rufen.
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In der Modellregion wurden bereits einige Blirgerbeteiligungsanlagen umgesetzt und
nachdem das Interesse der Gemeinden und Birger flir derartige Projekte stetig steigt, sind
noch weitere Photovoltaikanlagen auf Basis von Birgerbeteiligungen in Planung oder

befinden sich aktuell in der Umsetzung.

Wie funktioniert das entwickelte Blirgerbeteiligungsmodell:

Mit Ihrem Beitrag von 1000.-Euro ermoglichen Sie die Anschaffung einer Photovoltaik-
Anlage in |hrer Wohngemeinde. Der von der Anlage erzeugte Strom wird zu Ganze in das
Netz der Energie Burgenland eingespeist. Dafir bekommt der Anlagenbetreiber — die
Gemeinde selbst — einen sogenannten Einspeisetarif fiir die Dauer von 13 Jahren. Dies soll
nach 13 Jahren nicht nur die Auszahlung eines Gewinnanteils in der Héhe des von |hnen
geleisteten Beitrages ermoglichen, sondern auch die jahrliche Auszahlung eines

ergebnisunabhangigen Gewinnvoraus von ca. 4%

Was haben die Biirger in der Modellregion davon:

o |hr Beitrag zu einer nachhaltigen Energieversorgung

e Sonnenstrom fir Ihre Gemeinde, eigene Dachflache nicht notwendig

e ,Echte”stille Beteiligung

e Ergebnisunabhangiger (garantierter) jahrlicher Gewinnvoraus in der Héhe von derzeit
4% der geleisteten Kapitaleinlage

e Gewinntreuhdnder gewahrleistet detaillierte, nachvollziehbare Berechnung des
Gewinnanteils und erteilt jederzeit Auskunft

¢ Haftung auf Einlage beschrankt

So kénnte ein Anreiz fiir die Birger geschaffen werden, sich an einer gemeinschaftlichen
Anlage zu beteiligen. Der Gutschein, den die Gemeinde ausbezahlt, kénnte auch
beispielsweise so gestaltet werden, dass es eine Gutschrift auf der Stromrechnung darstellt,
da dieser Anteil ,gedankengemdBR” aus der gemeinschaftlichen Anlage stammt und

regenerativ erzeugt wurde.

Somit ist im Abschnitt zur Finanzierung eine groRe Auswahl von Moglichkeiten dargestellt,

die fiir die unterschiedlichen Vorhaben ausgewahlt oder beriicksichtigt werden kénnen.
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Es werden im Rahmen der Umsetzungsphase fiir die geplanten MaBnahmen auch die

entsprechenden Finanzierungsmoglichkeiten geprift.

8. BESCHREIBUNG VON MARNAHMEN FUR DAS OKOENERGIELAND

Die Klima- und Energiemodellregion , Das 6koEnergieland” hat in den vergangenen Phasen
bereits zahlreiche Aktivitaten setzten und viele gesetzte Ziele erreichen kénnen. Nachdem
das 6koEnergieland nun vor einer weiteren Phase als Klima- und Energiemodellregion steht,

wurde fir diese Weiterflihrung ein neuer Mallnahmenmix erstellt.

In der Weiterfihrung der KEM 06koEnergieland liegt der Fokus, wie bereits in den
vorangegangen Phasen, in einem Mix von Malknahmen, welche zum einen die
Effizienzsteigerung diverser kommunaler Bereiche umfassen, neue innovative Technologien
u. Projekte behandeln, zukunftsreiche Mobilitatslésungen beinhalten und gleichzeitig die
Vernetzung der Gemeinden und der Birger in Kooperation mit verschiedenen Stakeholdern

forcieren.

Konkret geht es u MaRnahmen wie der ,energetischen Verwertung von Klarschlamm® im
Zuge dessen neue Konzepte und Technologien fiir die Entsorgung und Verwertung von
Klarschlamm entwickelt werden sollen, der weiteren Effizienzsteigerung von kommunalen
Anlagen u. Betrieben mit Fokus auf bspw. Wasserwerken, der star-keren Nutzung von div.
kommunalen Reststoffen bzw. deren Sammlung, der Initilerung von unterschiedlichen
offentlichkeitswirksamen Offensiven wie im Bereich Olkesseltausch u. Smart Energy
Systems, dem Ausbau der OkoMobilitdt, aber auch um weitere Mallnahmen zum
erfolgreichen Ausbau der Photovoltaik inkl. Blrgerbeteiligung sowie zugehoriger

Vernetzungsaktivitaten.

Natdlrlich gilt es auch den 6koEnergietourismus mit weiteren Adaptierungen zu attraktiveren
und so die Verbreitung von Ergebnissen zu ermdglichen, was auch durch den verstarkten
Einsatz von neuen Medien u. Services (Facebook, Themen- u. Beratungstage) unterstitzt

werden soll.
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Ubergeordnetes Ziel soll es letztlich sein, neue Anlagen u. Projekte umzusetzen, innovative
Pilotvorhaben zu initileren sowie den Grundgedanken der dezentralen Energieversorgung

weiter auszubauen.

Neben den definierten Zielen werden in der Region auch zusatzliche Effekte aus der
Umsetzung der geplanten Aktivitaten in der Region entstehen. Das 0koEnergieland wurde
grundsatzlich mit dem Ziel gegriindet eine nachhaltige Energieversorgung auf Basis
erneuerbarer und regionaler Ressourcen zu etablieren, um unabhdngig von fossilen
Energietragern zu werden. Somit ist das Ziel der Region nach wie vor, Schritt fiir Schritt eine
Umstellung auf erneuerbare Energie durchzufiihren und ebenso die maximale
Energieeffizienz zu erreichen. Hier geben vor allem die vorhandenen Ressourcen, die GréRRe
der Region, die aktive Beteiligung der Gemeinden Zuversicht diese Ziele zu erreichen. Durch
die Substitution von fossilen Energietragern durch Erneuerbare soll aber nicht nur der
Abfluss von sehr viel Geld in andere Regionen verhindert werden, sondern auch andere
Effekte wie z.B. die Schaffung von Arbeitspldtzen oder aber die Starkung des regionalen
Tourismus hervorgerufen werden. Dies sind mitunter Ziele der gegenstandlichen Initiative.
Es kommen mehrere tausend Besucher pro Jahr in die Region, um die verschiedenen
Anlagen zu besichtigen und sich tGber erneuerbare Energie und die geplanten MaBnahmen in
der Vorzeigeregion zu informieren. Mit steigendem Angebot und dem Bemihen, weiterhin
einzigartige Projekt zu generieren, soll der so genannte 6koTourismus weiterhin erhalten
werden und viele Besucher und auch interessierte Investoren in die Vorbildregion bringen.
Die ganze Region profitiert vom Tourismus und konnte bei stetiger Entwicklung in den
unterschiedlichen Themenbereichen (erneuerbare Energie, 6koMobilitdt, Smart Grids,
Stromspeicherung, etc.) seine geografischen und infrastrukturellen Schwachen sicherlich

kompensieren.

Ein positiver Nebeneffekt ist darliber hinaus, dass durch die Umsetzung von MalRnahmen in
der Modellregion auch laufend neue Arbeitspldatze geschaffen werden kdénnen. Die neu
geschaffenen Arbeitsplatze stellen wiederum einen groBen Teil der Wertschopfung dar. Hier
erwartet man auch in Zukunft einen Zuwachs an sogenannten Green Jobs, welche

mittlerweile nicht mehr wegzudenken sind und Hoffnung fir die Zukunft geben.
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8.2 Zeitplan der MaBnahmen

1-Energetische Verwertung von Kldarschlamm

2 - Energieeffizienz bei kommunalen Anlagen und Betrieben

3 - Offensive fir Smart Energy Sysetms

4 - Strategie zur Substitution noch vorhandener Olkessel

5 Offensive Gber neue Moglichkeiten zur Verwertung kommunaler Reststoffe

6 - 6koMobilitat

7 - Einflihrung regelmaRiger Thementage

8- Biindelung und Ausbau von Photovoltaik Projekten

9 - 6koTourismus

10 - Services und neue Medien fiirs OEL
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8.3 Energiepolitische Zielsetzungen bis 2020
Die Energiepolitischen Ziele bis 2020:

So wie es im Jahr 1992 das energiepolitische Ziel der Stadtgemeinde Giissing war, den
100%igen Ausstieg von fossilen Energietragern anzustreben - was mittlerweile im Bereich
Warme und Strom bezogen auf private Haushalte und 6ffentliche Gebadude auch gelungen ist
-, so wird nun konsequenterweise der nachste Schritt in den Umlandgemeinden von Gussing
gesetzt. Ausgehend von diesen Aktivitdten in Gilssing hat sich die Modellregion ,das
okoEnergieland” etabliert, was ein vereinsmalig organisierter Zusammenschluss von
Gemeinden in der Region Glssing und Oberwart ist, der sich im Jahr 2010 fir das Projekt
Klima- und Energie-Modellregion zusammengetan hat, um die Strukturschwache Region
durch dieses Projekt zu starken. Es ist somit die Idee des Aufbaus von einem ,Modell
Gussing” zu einer Modellregion ,Das 6koEnergieland” mit Vorzeigecharakter entstanden,

unter dem Motto ,Vom Modell zur Wirklichkeit”.

Die 17 Mitgliedsgemeinden des 6koEnergielandes haben es sich zum Ziel gesetzt, die

Unabhangigkeit von fossilen Energietragern bis 2020 anzustreben.

Die Modellregion 6koEnergieland hat auf Basis der Erfahrungen des ,,Modells Gissing” und
mit der Unterstltzung eines Modellregionen Managers ein Umsetzungskonzept erstellt,
welches den Weg in Richtung Energieeffizienz, nachhaltiger Energieversorgung auf Basis
erneuerbarer Energietrager beinhaltet, sowie die damit verbundenen CO, Einsparungen. So
soll es gelingen die regionale Wirtschaft der Grenzregion zu starken, Arbeitspldtze und
regionale Wertschopfung zu schaffen, und vor allem die Lebensqualitdt zu erhalten. Neben
der Umsetzung von Einspar- und EffizienzmaBnahmen im privaten, o6ffentlichen und
gewerblichen Bereich steht natlrlich auch die Produktion von erneuerbarer Energie mit
dezentralen Systemen im Vordergrund. Durch die Etablierung des Modellregionenmanagers
und dessen Vernetzung mit den Gemeinden und Stakeholdern in der Region war es bislang
moglich das Umsetzungskonzept der breiten Offentlichkeit ndher zu bringen und so auch das
Bewusstsein der Bevolkerung zu starken. Die Erstellung des Umsetzungskonzeptes sowie die
Etablierung eines Modellregionenmanagers waren wesentliche Schritte des
OkoEnergielandes auf dem Weg zur Erreichung der gesetzten Ziele unabhangig von fossilen

Energietrdagern zu werden.
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In den vergangenen Umsetzungsphasen wurden bereits zahlreiche MaBnahmen gesetzt und
in der kommenden Weiterflihrungsphase sind weitere Schritte geplant, um die Region auf

dem zur Energieunabhangigkeit zu begleiten.

Erfahrungen haben gezeigt, dass die Basis aller UmsetzungsmalRnahmen umfangreiche
bewusstseinsbildende Aktivitditen darstellen, anhand derer der Bevoélkerung im
OokoEnergieland die Inhalte und Tragweite der im Umsetzungskonzept definierten
Malnahmen naher gebracht werden. Die bewusstseinsbildenden MaBnahmen waren in den
vorhergehenden Phasen ein essentieller Teilbereich in der Modellregion und sollen in der
Weiterflihrungsphase ebenfalls weiterhin ein groRer Bestandteil der Aktivitdten sein und im
Wesentlichen vom Modellregionenmanager organisiert und getragen werden. Dieser soll
auch Uber die Zeit des Modellregionen-Projektes hinaus gewahrleisten, dass die Bevolkerung
des 6koEnergielandes in die Entwicklung und Umsetzung der energiepolitischen Ziele

eingebunden ist.

109



£ :+Klima- und Energie Modellregion
Klima- und Energiefonds des Bundes — managed by Kommunalkredit Public Consulting KOMMUNAL EJI:101S
KRAEDIT CONSLULTING

9. ZUSAMMENFASSUNG

»,Das okoEnergieland” ist ein vereinsmaRig organisierter Zusammenschluss von Gemeinden
in der Region Gussing, einer tendenziell infrastrukturschwachen Region mit ca. 27.000
Einwohnern. Die 17 OkoEnergieland-Gemeinden, die sich nun fiir das Projekt zur
Modellregion zusammentun sind: Bildein, Deutsch Schiitzen-Eisenberg, Eberau, Gussing,
Guttenbach, Moschendorf, Strem, Tobaj, Badersdorf, GroBmirbisch, Heiligenbrunn,
Inzenhof, Kleinmirbisch, Kohfidisch, Neuberg im Burgenland, Neustift bei Glssing und

Gerersdorf-Sulz.
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Abbildung 47: Das 6koEnergieland

Die Gesamtflache dieser Gemeinden betragt 378 km?2. Davon entfallt fast die Halfte der
Flache auf Wald, der somit die wichtigste Ressource in dieser Region darstellt, gefolgt von

landwirtschaftlichen Flachen (Mais, Getreide, Raps, Sonnenblumen).
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Die Landschaft ist sanft hiigelig, die Siedlungen liegen im Wesentlichen entlang der beiden
Hauptgewadsser Strem und Pinka (Stremtal und unteres Pinkatal). Die Region weist mit ca.

2.000 Stunden eine hohe Anzahl an Sonnenstunden auf.

Aufgrund der Strukturschwache und der hohen Abhangigkeit von fossilen Energietragern
und des damit verbundenen Geldabflusses aus der Region wurde als Konsequenz Anfang der
1990er Jahre der 100%ige Ausstieg von fossilen Energietragern als energiepolitisches Ziel fir

die Stadtgemeinde Glssing definiert.

Das Europdische Zentrum flr Erneuerbare Energie (EEE, gegr. 1996) mit Sitz in Glssing hat
von Beginn an die konsequente Umsetzung dieses energiepolitischen Zieles in der Stadt
Gussing koordiniert. Und das EEE ist es auch, das mit den Verantwortlichen des
OkoEnergielandes die nachsten logischen Schritte in der Weiterfiihrung setzt, ndmlich das
okoEnergieland als Klima- und Energie-Modellregion in der Malnahmensetzung zu
unterstitzen und zu begleiten. Die energiepolitische Zielsetzung bis 2020 lautet: das
OkoEnergieland soll unabhangig werden von fossilen Energietragern. Dies soll vor allem mit
energiestrategischen UmsetzungsmalRnahmen gelingen und von einem umfangreichen

Programm an bewusstseinsbildenden Aktivitaten flankiert werden.

Als Leitbilder dienen dazu die bisherigen Studienarbeiten des EEE (inklusive des
Umsetzungskonzepts) sowie die Aktionsfelder des Vereins zur Férderung der Lebensqualitat
in der Region ,stdburgenland plus“ (Leader LAG Sidburgenland) auf den Gebieten

Okoenergie und Okomobilitit.

Die im Rahmen des Umsetzungskonzeptes durchgefiihrten Energiebedarfsanalysen brachten
im Hinblick auf den Energiebedarf im o©koEnergieland das Ergebnis, dass der
Gesamtenergiebedarf flir Warme, Strom und Treibstoffe 419 GWh/a betragt (vlg. Abbildung

48), was mit jahrlichen Geldausgaben fiir Energie von rund 37 Millionen Euro verbunden ist.

Die AnteilsmaRig starkste Bedarfsgruppe stellen die Haushalte mit einem Anteil von 52 % am

Gesamtenergiebedarf dar, gefolgt vom Bereich der Wirtschaft mit einem Anteil von 43%.
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Abbildung 48: Gesamtenergiebedarf der 6koEnergieland Gemeinden

Aus der Abbildung 48 kann nun einerseits der Gesamtenergiebedarf der 6koEnergieland
Gemeinden erkannt werden und ebenso die Energieerzeugungsanlagen auf Basis
erneuerbarer Energietrager in den Gemeinden. Es kann erkannt werden, dass in Summe aus
den vorhandenen wund in der Studie beschriebenen Energieerzeugungsanlagen
(Biomasseheizwerke, Biogasanlagen, Biomassekraftwerke, etc.) eine installierte Leistung von

4,8 MW elektrisch und ca. 30 MW thermisch vorhanden ist.

Die Ressourcenpotenzialanalyse der Modellregion 6koEnergieland ergab, dass sich durch die
Abdeckung des Energiebedarfs im gesamten OkoEnergieland aus den vorhandenen
Ressourcen eine Flachenauslastung im Bereich der landwirtschaftlichen Nutzflachen von

24% bis 34% und im Hinblick auf die Waldnutzflachen von 74% bis 100% ergibt.
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Hieraus kann erkannt werden, dass unter Beriicksichtigung der SparmalRnahmen und nach
Umsetzung der notwendigen Strom-, Warme- und Treibstoffproduzierenden Anlagen eine

100%ige Energieversorgung aus erneuerbaren Energietrdagern im 6koEnergieland maoglich ist.

Fir die Deckung dieses Biomassebedarfes fiir die Warmebereitstellung ist der jahrliche
Zuwachs von 3.600 ha Wald zu nutzen, was einer Auslastung von 27% entspricht.
Fir die Deckung des Strombedarfes ist eine Kombination von Photovoltaik einerseits und

Biogasverstromung andererseits vorgesehen.

Fir die Deckung des Treibstoffbedarfs kann das Methan aus der biologischen oder

thermischen Vergasung genutzt werden.

Zusammenfassend wurde auch hochgerechnet welche Anlagenleistungen fiir die Abdeckung
der Ubrigen Energiebedarfsmengen notwendig waren, wenn zuvor Energiespar- und
EffizienzmalBnahmen umgesetzt werden.

Fir die Abdeckung des Restwarmebedarfs (jener Bedarf der nach Umsetzung von
Sanierungs-, Effizienz-, Kesseltausch-, Sparmafinahmen, etc. verbleibt) wiirde eine
zusatzliche Anlagenleistung von etwa 25 MW benétigt werden. Fir die Abdeckung des
Reststrombedarfs ergibt sich eine Anlagenleistung von zusatzlich 10,5 MW, wobei hier von
der Umsetzung von PV-Anlagenleistungen im o6koEnergieland von 5 MW und von
Biogasanlagenleistungen von 6,1 MW ausgegangen wurde. Fir die Abdeckung des

Treibstoffbedarfs wird in Summe eine Anlagenleistung von etwa 13 MW ben6étigt.

Aus den Ergebnissen der Studie kann erkannt werden, dass im oOkoEnergieland die
Notwendigkeit besteht auch weiterhin Mallnahmen zu setzen um die Zielsetzungen in

Richtung Energieunabhangigkeit zu erreichen.

Somit wurden in Bezug auf die im Rahmen des Umsetzungskonzeptes dargestellten
Ergebnisse und in Hinsicht auf die bisher im OkoEnergieland vorhandenen
Energieerzeugungsanlagen, aber auch in Hinsicht auf die bisher fehlenden Aktivitaten in
unterschiedlichen Bereichen flr die Weiterflihrungsphase folgende

MalRnahmenschwerpunkte abgeleitet:

e MaBnahme 1: Energetische Verwertung von Klarschlamm

e MaRnahme 2: Energieeffizienz bei kommunalen Anlagen und Betrieben
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MafBnahme 3: Offensive fir ,Smart Energy Systems*”

MaRnahme 4: Strategie zur Substitution noch vorhandener Olkesseln
MaRnahme 5: Offensive zur Sammlung und Verwertung kommunaler Reststoffe
MaRnahme 6: 6koMobilitat

MaBnahme 7: Einfihrung regelmaBiger Thementage

MafBnahme 8: Biindelung und Ausbau von Photovoltaik-Projekten

MaRnahme 9: 6koTourismus

MaRnahme 10: Services und neue Medien fiirs 6koEnergieland

Die Erreichung des energiepolitischen Zieles, namlich die Unabhangigkeit von fossilen

Energietragern im o©koEnergieland bis 2020, soll mit Unterstiitzung der Aktivitaten der

Weiterfiihrungsphase des Klima- und Energiemodellregionenprogramms erreicht werden.
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